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Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 
 
Usted es libre de: 

 Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra. 

Bajo las condiciones siguientes: 

 Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera. 
especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera 
que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).  

 No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.  
 Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra 

derivada a partir de esta obra.  

 

 Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la 
licencia de esta obra.  

 Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del 
titular de los derechos de autor. 

 Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.  
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Sector Lugar y Año
Modalidad y 

Desarrollador
Potencia (kWp) Observaciones

Industrial
Aguascalientes 

(2011)

Autoabastecimiento;

Autoabastecimiento 

Renovable, S.A. de 

C.V.

3800

Se otorgó el permiso 37 para uso de los 

miembros de la sociedad de 

autoabastecimiento.

Comercial
Aguascalientes 

(2009)

Autoabastecimiento; 

Walmart de México, 

Aleo Solar AG, G3 

Serv. Amb.

174

En operación: Para el suministro de 

20% de la demanda anual requerida 

por la tienda.

Distrito Federal 

(2006)

Autoabastecimiento; 

The Green Corner
30.6

En operación: Para caracterizar su 

operación y evaluar desempeño e 

interacción con la red.

Otros
Distrito Federal-

Iztapalapa (2009)

Autoabastecimiento;

Universidad 

Autónoma 

Metropolitana, 

Instituto de 

Investigaciones 

Eléctricas (IIE)

60

En Operación: Para caracterizar su 

operación, formar recursos humanos, 

sensibilizar a la comunidad 

universitaria.

Nuevo León (2002)
Prueba Piloto; IIE e 

Iniciativa Privada.
1

En operación: Para 

autoabastecimiento de instalaciones 

municipales.

Tijuana, Gudalajara 

y Region Laguna 

(2008)

Autoabastecimiento 10 - 20

En operación; para el esquema de 

"mediación neta" (10 sistemas de 1 a 2 

kWp, cada uno).

Residencial
Mexicali, Baja 

California (2006)

Autoabastecimiento; 

Gob.del Estado, CFE, 

IIE

220

En operación, primer vecindario solar 

en México (220 casas con sistemas de 1 

kWp cada una); para evaluar el 

desempeño técnico, beneficios 

económicos al usuario y al sistema 

eléctrico.

La Paz, Baja 

California Sur 

(2006)

Prueba Piloto; 

Usuario DAC; IIE, CFE, 

Iniciativa Privada

6

En operación, reclasificación de una 

tarifa de alto consumo (DAC) a una 

más baja.

Fuente: Elaboración GIZ  con información principalmente de la UAM 2009, IIE 2010, CRE 2011
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica 

LAERFTE 

Contrato de Interconexión para Fuente de Energía 
Renovable (CIER) 

Especificación CFE 
G0100-04 

Reglas de Interconexión 
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[$/kWh]

3.2MN/0.24USD

1.7MN/0.13USD

1.2MN/0.09USD

0.8MN/0.06USD

0 75 150 0 75 151 299 0 >300 [kWh]
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Tarifa Cantidad de hogares en rango alto y DAC

1 3,735,698                                                      

1A 473,611                                                         

1B 483,987                                                         

1C 1,186,823                                                      

1D 217,895                                                         

1E 96,765                                                            

1F 863,778                                                         

DAC 511,472                                                         

Total 7,570,029                                                      
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Las coordenadas son: 19°06´20” N 96°06´28”O
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http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Boca_del_R%C3%ADo&language=es&params=19_06_20_N_96_06_28_W_type:city
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desembocadura
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Jamapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_(localidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Veracruz
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Central $ 78.97 $ 3.633 

Noroeste $ 78.97 $ 3.398 

Norte y Noreste $ 78.97 $ 3.312 

Sur y Peninsular $ 78.97 $ 3.367 
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Mes Días al mes Consumo (kWh) 

1 31 925  

2 28 925  

3 31 1,290  

4 30 1,290  

5 31 1,400  

6 30 1,400  

7 31 1,485  

8 31 1,485  

9 30 1,030  

10 31 1,030  

11 30 900  

12 31 900  
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30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

0,87

0,82

0,76

Temperatura ambiente maxima de operación del conductor

0,71

0,58

0,41

75

1,0

0,94

0,88

0,82

0,75

0,67

Temperatura °C
60

1,0

0,91

0,82

90

1,0

0,96

0,91
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http://www.iecee.org/
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Mes Días al mes Consumo (kWh) 

Limite de alto 
consumo 1C 

Diferencia de 
energía 

1 31 925  850 75 

2 28 925  850 75 

3 31 1,290  850 440 

4 30 1,290  850 440 

5 31 1,400  850 550 

6 30 1,400  850 550 

7 31 1,485  850 635 

8 31 1,485  850 635 

9 30 1,030  850 180 

10 31 1,030  850 180 

11 30 900  850 50 

12 31 900  850 50 
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Mes Días al mes 

Energia mínima 
producida por el 

SFV para lograr la 
tarifa 1C (kWh) 

1 31 97.5 

2 28 97.5 

3 31 572 

4 30 572 

5 31 715 

6 30 715 

7 31 825.5 

8 31 825.5 

9 30 234 

10 31 234 

11 30 65 

12 31 65 
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http://www.larc.nasa.gov/cgi-bin/disclaimer.cgi?http://www.retscreen.net/
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Boca_del_R%C3%ADo&language=es&params=19_06_20_N_96_06_28_W_type:city
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Mes Días al mes 

Energía 
necesaria por el 
SFV para lograr 

el rango 
intermedio 
kWh/Mes 

Energía 
necesaria por el 
SFV para lograr 

el rango 
intermedio 
kWh/Día 

HSP 
Potencia pico 

necesaria para 
cada mes (kWp) 

1 31 97.5 3.2 3.65 0.87 

2 28 97.5 3.5 4.23 0.83 

3 31 572 18.5 4.86 3.8 

4 30 572 19.0 5.35 3.55 

5 31 715 23.0 5.46 4.2 

6 30 715 23.8 5.07 4.76 

7 31 825.5 26.6 5.27 5.0 

8 31 825.5 26.6 5.05 5.26 

9 30 234 7.8 4.46 1.75 

10 31 234 7.5 4.29 1.74 

11 30 65 2.2 3.95 0.55 

12 31 65 2.1 3.55 0.6 
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PGFV,M,STC  

PMOD,M,STC, 

 

5.0-1 UNI 

4.25 - 5.75 

230 ... 500 V 

245 V 

600 V 

13.8 A 

23.4 A 

No. 14 - 6 AWG 

6 

20 A 
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 5000 W 

5000 W 

208 V / 240 V / 277 V 

  

183 - 229 V (-12 / +10 %) 

211 - 264 V (-12 / +10 %) 

244 - 305 V (-12 / +10 %) 

  

  

24.0 A 

20.8 A 

18.1 A 

1 

No. 14 - 4 AWG 

0 

60 Hz 

59.3 - 60.5 Hz 

< 3 % 

1 (a potencia nominal de salida) 
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IMOD,SC,STC =  
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Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

kWh/m2 3.65 4.23 4.86 5.35 5.46 5.07 5.27 5.05 4.46 4.29 3.95 3.55 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

°C 24.5 25.7 29 31.3 32.8 31.8 30.7 30.8 30.2 28.7 26.9 25.1 
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Mes Días HSP PR Pinst(kW) E(kWh) 

Enero 31 3.65 0.81 5.17 474 

Febrero 28 4.23 0.81 5.17 496 

Marzo 31 4.86 0.81 5.17 631 

Abril 30 5.35 0.81 5.17 672 

Mayo 31 5.46 0.81 5.17 709 

Junio 30 5.07 0.81 5.17 637 

Julio 31 5.27 0.81 5.17 684 

Agosto 31 5.05 0.81 5.17 656 

Septiembre 30 4.46 0.81 5.17 560 

Octubre 31 4.29 0.81 5.17 557 

Noviembre 30 3.95 0.81 5.17 496 

Diciembre 31 3.55 0.81 5.17 461 
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Mes 

E(kWh) producida por 
el generador 
fotovoltaico 

Energía necesaria por 
el SFV para lograr la 

tarifa 1C 

Diferencia 

Enero 474 75 -399 

Febrero 496 75 -421 

Marzo 631 440 -191 

Abril 672 440 -232 

Mayo 709 550 -159 

Junio 637 550 -87 

Julio 684 635 -49 

Agosto 656 635 -21 

Septiembre 560 180 -380 

Octubre 557 180 -377 

Noviembre 496 50 -846 

Diciembre 461 50 -411 
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Energia producida por el SFV(kWh) Energia consumida por la residencia (kWh) 

0 

200 

400 
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800 
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1600 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nuevo consumo 

Limite de consumo para cambiar a 
tarifa DAC 850kWh/mes 
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Emisiones de gases contaminantes de CO2 por cada 
kWh de energía consumida 

Carbón (kg) 

0.40 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desembocadura
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http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_(localidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Veracruz
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1x4mm2 ÖLFLEX® SOLAR XLR 

1x4mm2 ÖLFLEX® SOLAR XLR 

1x4mm2 ÖLFLEX® SOLAR XLR 
1x4mm2 ÖLFLEX® SOLAR XLR 
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1x4mm2 ÖLFLEX® SOLAR XLR 
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Código  Tarea Personal Tiempo (Horas) 

A Estructura paneles Electicista1 y ayudante1 5 

B Montaje de paneles Electricista1 y ayudante1 5 

C Tomas de tierra Electricista1 y ayudante1 3 

D Instalación tubería y cableado Electricista2 y ayudante2 2 

E Instalación protección CD Electricista1 y ayudante1 3 

F Instalación Inversor Electricista1 y ayudante1 3 

G Instalación protección AC Electricista1 y ayudante1 2 

A(5) 

B(5) 

D(2) 

C(3) 

E(3) 

F(3) G(2) 
1 6 

6 

6 

11 

8 

11 14 

14 17 

17 20 20 22 

1 6 1 6 

6 11 

12 14 

11 14 

14 17 

17 20 20 22 
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Mes Días al mes Consumo (kWh) 
Producción del 

GFV 
Ahorro con con 

tarifa DAC 

1 31 925  474 1720 

2 28 925  496 1800 

3 31 1,290  631 2290 

4 30 1,290  672 2439 

5 31 1,400  709 2573 

6 30 1,400  637 2312 

7 31 1,485  684 2483 

8 31 1,485  656 2381 

9 30 1,030  560 2033 

10 31 1,030  557 4055 

11 30 900  496 1800 

12 31 900  461 1673 

   Total $27,559MN 

   Total USD $2,153 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013



72 
 

 

 

 

 http://www.bticino.com.mx/

 http://www.littelfuse.com/

 http://www.fronius.com.mx/

 http://www.sma-america.com/en_US.html

 

 http://www.cfe.gob.mx/paginas/home.aspx

 

 

 

http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/retscreen.cgi?email=rets@nrcan.gc.ca 

 http://www.wiosun.com/en_us/index.html

 
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=12:temperatura
-y-precipitacion&catid=6:slider&Itemid=65

 http://www.endesa.com/es/conoceendesa/Subhome

 http://www.google.com/earth/index.html
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http://www.cfe.gob.mx/paginas/home.aspx
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http://www.wiosun.com/en_us/index.html
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=12:temperatura-y-precipitacion&catid=6:slider&Itemid=65
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=12:temperatura-y-precipitacion&catid=6:slider&Itemid=65
http://www.endesa.com/es/conoceendesa/Subhome
http://www.google.com/earth/index.html
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®

0000026111

German quality standards

You can count on our quality, because WIOSUN delivers only modules with positive 
tolerance up to 3%. 

Suitable for all snow load zones

Due to the reinforced 50 mm (1.9“) cavity frame as well as 3.2 mm (0.13“) thick glass, our 
modules are extremely stable in all weather conditions.

10 year warranty on our products

With the 10-year product warranty on the A, B, C, E and SB series, as well as a 25-year 
performance guarantee, WIOSUN photovoltaic modules are among the most reliably 
calculable components for effi cient PV systems.

Positive-only tolerance

All WIOSUN photovoltaic modules are subject to our strict quality standards. To ensure this, 
we continually monitor all manufacturers and suppliers worldwide that deliver products to 
WIOSUN. 

C
P

N
-S

E
R

IE
S

Photovoltaic module
CPN-Series

US
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Cells temp. = 25 °C

Incident Irrad. = 1.000 W/m²

Incident Irrad. = 800 W/m²

Incident Irrad. = 600 W/m²

Incident Irrad. = 400 W/m²

Incident Irrad. = 200 W/m²

Voltage [V]

C
ur

re
nt

 [A
]

0 5 10 15 20 25 300

2

4

6

8

10

35 40

C220PN C225PN C230PN C235PN C240PN

PMPP Wp 220 225 230 235 240

UMPP V 29.70 30.00 30.10 30.20 30.50

IMPP A 7.41 7.50 7.67 7.78 7.87

UOC V 36.65 37.02 37.14 37.27 37.64

ISC A 8.15 8.25 8.45 8.56 8.66

15.10 15.40 15.75 16.10 16.40

13.55 13.85 14.17 14.47 14.78

PMPP Wp 191.40 195.75 199.64 203.98 207.36

UMPP V 29.43 29.73 29.83 29.93 30.23

IMPP A 6.50 6.58 6.69 6.82 6.86

UOC V 36.21 36.58 36.62 36.75 37.04

ISC A 6.64 6.72 6.86 6.95 7.02

+0.04 % / °C

-0.35 % / °C

-0.5 % / °C

+0.04 % / °C

-0.38 % / °C

48 °C ± 2 °C

20 kg

1000 V

24 A

5400 N/m² = 550 kg/m²

II

IEC 61215, IEC 61730
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General

Cells 60, polycrystalline cells, 10 x 6 Cellsize 156 x 156 mm (6.14“ x 6.14“)

Frame Anodized aluminium Front glass 3.2 mm (0.13“) Solarglass

Connection Junction box with 3 bypass-diodes Wire 4 mm² Solar cable, 1300 mm (51.18“ length)

Connector MC4 Power tolerance Positive-only tolerance 0 to +3 % 

Electrical Data (STC*)

Moduletype

Nominal power

Max. power voltage

Max. power current

Open-circuit voltage

Short-circuit current

Cell efficiency %

Module efficiency h %

Electrical Data  (NOCT*)

Nominal power

Max. power voltage

Max. power current

Open-circuit voltage

Short-circuit current

At a low irradiation intensity of 200 W/m² (AM 1.5, cell temperature 25 °C) 96 % of the STC module efficiency will be archived. 

*STC = Standard test conditions (1000 W/m², AM 1.5, cell temperature 25 °C)
* NOCT = Normal operating cell temperature (800 W/m², AM 1.5, windspeed 1m/s, ambient temperature 20 °C)

Temperature coefficients Technical drawing

Temperature coefficients ISC

Temperature coefficients UOC

Temperature coefficients PMPP

Temperature coefficients IMPP

Temperature coefficients UMPP

NOCT

Mechanic Data

Dimensions (± 1mm/0.03 inch) 1640(64.5“) x 990(38.9“) x 50(1.9“) mm

Weight           / 44.09 lbs

Limits

Maximum system voltage

Maximum reverse current

Operating temperature -40 °C to 90 °C (-40 °F to 194 °F)

Maximum load                                        (75 lbs/ft²)

Safety class

Certifications and warranty Manufacturer/Distribution World Headquarters

TÜV, VDE, UL                                     WIOSUN USA Corporation WIOSUN GmbH & Co. KG

Product warranty 10 years 9457 S. University Blvd, Unit 352 Untertürkheimer Str. 23

Performance guarantee 90/80% - 10/25 years Highlands Ranch, CO 80126 DE-66117 Saarbrücken

Packing configuration Phone +1 303 525 2971 Germany

Cardboard 23 modules up/20 modules down info@wiosun.com www.wiosun.com

Pallet 1 Cardboard Your WIOSUN dealer:

Container 26 Pallet / 559 modules

Further

All figures are according to EN 50380. Tolerance at rated power 0 
to +3%. All other specifications ± 3%. Made in NAFTA
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FRONIUS IG PLUS V
/  La primera solución total. Confi able. Probado. Inteligente.

Una extraordinaria adición a la familia: La nueva generación de inversores fotovoltaicos Fronius IG 
Plus V es el resultado del perfeccionamiento de un concepto de gran éxito, incluyendo ahora un com-
binador de 6 cadenas, desconexión DC integrada y bloqueable, máxima seguridad de rendimiento y 
confi abilidad sin comparación. Nuevas gamas de rendimiento amplían la probada familia Fronius IG 
de 2.5 a 12 kW para garantizar máximos rendimientos constantes gracias a sus múltiples ventajas.
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DATOS GENERALES

  Efi ciencia Max.      96.2 %

 Efi ciencia CEC  208 V 95.0 % 95.0 % 95.5 % 95.5 % 95.0 % 95.0 % 95.0 % 95.0 % ** 95.0 % n.a.

 240 V  95.5 % 95.5 % 95.5 % 96.0 % 95.5 % 95.5 % 95.5 % 96.0 % ** 96.0 % n.a.

 277 V  96.0 % 96.0 % 96.0 % 96.0 % 96.0 % 96.0 % 96.0 % n.a n.a. 96.0 %

  Consumo en modo de espera (nocturno)      < 1.5 W

  Consumo durante operación   8 W 14 W    20 W

  Enfriamiento     Ventilación forzada controlada, velocidad de ventilador variable

  Encapsulamiento      NEMA 3R

  Dimensiones (An x Al x Prof.)   43.4 x 67.3 x 25.14 cm   43.4 x 96.77 x 25.14 cm   43.4 x 126.23 x 25.14 cm

  Peso de la etapa de potencia   31 Ibs. (14 kg)   57 Ibs. (26 kg)   84 Ibs. (38 kg)

  Peso del compartimiento de cables   24 Ibs. (11 kg)   24 Ibs. (11 kg)   26 Ibs. (12 kg)

   Temperatura ambiente admisible     -13 °F ... +131 °F (-25 °C ... +55 °C)

  Certifi caciones     UL 1741-2010, IEEE 1547-2003, IEEE 1547.1, ANSI/IEEE C62.41, FCC Parte 15 A & B, NEC Artículo 690, C22. 2 No. 107.1-01 (Sept. 2001),    

      Iniciativa Solar California - Manual del Programa - Apéndice C: Inversor Integral -Especifi cación de 5 % rendimiento de metro

  Fronius IG Plus V  3.0-1 UNI 3.8-1 UNI 5.0-1 UNI 6.0-1 UNI 7.5-1 UNI 10.0-1 UNI 11.4-1 UNI 10.0-3 Delta 11.4-3 Delta 12.0-3 WYE277

  DATOS SALIDA
  Potencia nominal de salida (PAC nom)  3000 W 3800 W 5000 W 6000 W 7500 W 9995 W 11400 W 9995 W 11400 W 12000 W

  Max. potencia de salida continua  

   104 °F (40 °C) 208 V / 240 V / 277 V  3000 W 3800 W 5000 W 6000 W 7500 W 9995 W 11400 W 9995 W 11400 W 12000 W

  Voltaje nominal de salida CA     208 V / 240 V / 277 V                          208 V / 240 V 277 V

Rango de voltaje de suministro CA 208 V     183 - 229 V (-12 / +10 %)

  (default) 240 V     211 - 264 V (-12 / +10 %)

   277 V     244 - 305 V (-12 / +10 %)

  Max. corriente de  208 V 14.4 A 18.3 A 24.0 A 28.8 A 36.1 A 48.1 A 54.8 A 27.7 A* 31.6 A* n.a.

  salida continua 240 V  12.5 A 15.8 A 20.8 A 25.0 A 31.3 A 41.6 A 47.5 A 24.0 A* 27.4 A* n.a.

 277 V  10.8 A 13.7 A 18.1 A 21.7 A 27.1 A 36.1 A 41.2 A n.a n.a. 14.4 A*

   Número de fases     1     3   

   Conductor admisible (CA)      No. 14 - 4 AWG

  Max. utilidad de corriente de retroalimentación      0 A

  Frecuencia nominal de salida       60 Hz

  Frecuencia de rango de operación      59.3 - 60.5 Hz

Distorsión armonica total      < 3 %

Factor de Potencia      1 (a potencia nominal de salida)

  Fronius IG Plus V  3.0-1 UNI 3.8-1 UNI 5.0-1 UNI 6.0-1 UNI 7.5-1 UNI 10.0-1 UNI 11.4-1 UNI 10.0-3 Delta 11.4-3 Delta 12.0-3 WYE277

  DATOS ENTRADA

  Potencia FV recomendada (kWp) 2.50 - 3.45 3.20 - 4.40 4.25 - 5.75 5.10 - 6.90 6.35 - 8.60 8.50 - 11.50 9.70 - 13.10 8.50 - 11.50 9.70 - 13.10 10.20 - 13.80

 Rango de voltaje MPPT     230 ... 500 V

 Voltaje de inicio CD      245 V

  Max. voltaje de entrada (a 1000 W/m²  

  14 °F (-10 °C) en operación de circuito abierto)     600 V

  Corriente nominal de entrada 8.3 A 10.5 A 13.8 A 16.5 A 20.7 A 27.6 A 31.4 A 27.6 A 31.4 A 33.1 A

  Max. corriente de entrada utilizable 14.0 A 17.8 A 23.4 A 28.1 A 35.1 A 46.7 A 53.3 A 46.7 A  53.3 A  56.1 A

Conductor admisible (CD)     No. 14 - 6 AWG

 Número de terminales de entrada CD     6

 Max. corriente por terminal de entrada CD        20 A; Barra de puertos disponible para corrientes de entrada mayores

  Fronius IG Plus V  3.0-1 UNI 3.8-1 UNI 5.0-1 UNI 6.0-1 UNI 7.5-1 UNI 10.0-1 UNI 11.4-1 UNI 10.0-3 Delta 11.4-3 Delta 12.0-3 WYE277

DISPOSITIVOS DE 

PROTECCIÓN  

  Protección de falla de conexión a tierra GFDI (Ground Fault Detector/Interrupter) interno; de conformidad con UL 1741-2010 y NEC Art. 690

 Protección de polaridad inversa CD Diodo Interno

Aislamiento Interno; de conformidad con UL 1741-2010, IEEE 1547-2003 y NEC

  Sobre-temperatura Disminución de potencia de salida / enfriamiento activo

  Fronius IG Plus V  3.0-1 UNI 3.8-1 UNI 5.0-1 UNI 6.0-1 UNI 7.5-1 UNI 10.0-1 UNI 11.4-1 UNI 10.0-3 Delta 11.4-3 Delta 12.0-3 WYE277

*  por Fase
** preliminar

Fronius Mexico, Div. Electrónica Solar
Ventas: pv-sales-mexico@fronius.com
Soporte Técnico: Cels. (55) 3200 8721, (81) 1812 9001 
Nextel ID: 72*13*23186
pv-support-mexico@fronius.com
Ofi cina: PUE (222) 268 7664 / MTY (81) 8882 8200
www.fronius.mx
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KLKD SERIES 10x38 mm FUSES

600 VAC/600 VDC Fast Acting

POWR-GARD® Fuse Datasheet

1

Specifications

Voltage Rating:  600 VAC/VDC

Amperage Rating:   1/10, 1/8, 2/10, 1/4, 3/10, 1/2, 3/4, 1, 11/2, 2, 21/2, 3, 

31/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 15, 20, 25, 30

Interrupting Ratings: AC: 100 kA 

 DC: 1/10-30: 10 kA (UL 2579)
1/10-30: 50 kA (UL 248-14)

Material:  Body: Melamine

 Caps: Copper Alloy

Operating Temperature:  See Rerating Curve

Approvals:  1/10-30 A UL 2579 Listed (File No. E339112)

 2-25 A IEC 60269-6 

   (VDE Approved to Certifications No. 40033094)

 UL 248-14 Listed (File No. E10480)  

 CSA Certified (File No. LR29862) 

   (1/10-30 A  Ferrule Style Only) 

 CE Certified

Environmental:   RoHS Compliant

Country of Origin:   Mexico

Description
The KLKD fuse series is fast-acting with a high DC voltage 

rating. This family of Midget style fuses (10 x 38 mm) is used 

in solar combiner boxes and in circuits with DC fault currents 

up to 50,000 amperes. KLKD fuses are available in standard 

and board-mount configurations.

In addition, the KLKD series has been designed to meet both 

the UL and IEC photovoltaic fuse standards.

Littelfuse offers a wide range of ampere ratings to match 

specific requirements in a variety of applications.

Features/Benefits

s Designed to UL and IEC photovoltaic specifications

s 1/10-30 A ratings available

s 50 kA DC Voltage Interrupting Rating (1/10-30 A)

s Both standard and board-mount configurations available

s 1-5 A meets UL1741 GFDI requirements

Recommended Fuseholders

LPSM Series

L60030M Series

L60030MPCB Board Mount Holder

Applications

s Combiner boxes

s Inverters

s Power supplies

s Desktop meters

s 600 V circuit protection

Look for this logo to indicate products that are  
used in solar applications. Visit our website  
www.littelfuse.com/solar for the latest updates  
on approvals, certifications, codes and standards.

Ordering Examples

AMPERAGE PART NUMBER ORDERING NUMBER

1/8 KLKD.125 KLKD.125T

1 KLKD001 KLKD001.T

2 KLKD002 KLKD002.T

8 KLKD008 KLKD008.T 

30 (WITH PCB TABS) KLKD030R KLKD030.HXR

Dimensions in inches(mm)
PCB VersionFerrule Version

.06 (1.52) .14 
(3.56)

.04 
(1.02)

.02 (.51)

1.53 
(38.86)

.50 (12.7)
.12 (3.05)

MOUNTING HOLE

DETAIL

.406 (10.31)
.12 

(3.05)
.28 

(7.11)

1.5 (38.1)

.406 
(10.31)

Web Resources

Downloadable CAD drawings and other technical information: 

www.littelfuse.com/klkd
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KLKD SERIES 10x38 mm FUSES

600 VAC/600 VDC Fast Acting

POWR-GARD® Fuse Datasheet

2

PART
NUMBER

ORDERING
NUMBER

AMPERAGE UPC
AGENCY APPROVALS

UL VDE CSA CE

KLKD 1/10 KLKD.100T 1/10 07945810189

KLKD 1/8 KLKD.125T 1/8 07945810190

KLKD 2/10 KLKD.200T 2/10 07945810191

KLKD 1/4 KLKD.250T 1/4 07945810192

KLKD 3/10 KLKD.300T 3/10 07945810193

KLKD ½ KLKD.500T 1/2 07945810194

KLKD 3/4 KLKD.750T 3/4 07945810195

KLKD 1 KLKD001.T 1 07945810196

KLKD 1 1/2 KLKD01.5T 1 1/2 07945810197

KLKD 2 KLKD002.T 2 07945810198

KLKD 2 1/2 KLKD02.5T 2 1/2 07945810199

KLKD 3 KLKD003.T 3 07945810200

KLKD 3 1/2 KLKD03.5T 3 1/2 07945810214

KLKD 4 KLKD004.T 4 07945810201

KLKD 5 KLKD005.T 5 07945810202

KLKD 6 KLKD006.T 6 07945810203

KLKD 7 KLKD007.T 7 07945810204

KLKD 8 KLKD008.T 8 07945810205

KLKD 9 KLKD009.T 9 07945810215

KLKD 10 KLKD010.T 10 07945810206

KLKD 12 KLKD012.T 12 07945810207

KLKD 15 KLKD015.T 15 07945810208

KLKD 20 KLKD020.T 20 07945810209

KLKD 25 KLKD025.T 25 07945810210

KLKD 30 KLKD030.T 30 07945810211

PART
NUMBER

ORDERING
NUMBER

AMPERAGE UPC

AGENCY 
APPROVALS

UL CE

KLKD 1/10-R KLKD.100HXR 1/10 07945814857

KLKD ½ -R KLKD.500HXR 1/2 07945814858

KLKD 1-R KLKD001.HXR 1 07945812133

KLKD 2 -R KLKD002.HXR 2 07945894349

KLKD 3 -R KLKD003.HXR 3 07945818991

KLKD 4 -R KLKD004.HXR 4 07945811495

KLKD 5 -R KLKD005.HXR 5 07945814859

KLKD 6 -R KLKD006.HXR 6 07945894350

KLKD 8 -R KLKD008.HXR 8 07945894351

KLKD 10 -R KLKD010.HXR 10 07945814860

KLKD 12 -R KLKD012.HXR 12 07945894352

KLKD 15 -R KLKD015.HXR 15 07945894353

KLKD 20 -R KLKD020.HXR 20 07945894354

KLKD 25 -R KLKD025.HXR 25 07945894355

KLKD 30 -R KLKD030.HXR 30 07945894356

SHORT CIRCUIT
CURRENT*

APPARENT RMS SYMMETRICAL CURRENT FOR VARIOUS FUSE RATINGS

1 1/2 A 12 A 25 A 30 A

5,000 240 292 654 722

10,000 303 367 823 910

15,000 347 420 943 1042

20,000 381 463 1037 1147

25,000 411 498 1117 1235

30,000 437 530 1188 1313

35,000 460 558 1250 1382

40,000 481 583 1307 1445

50,000 518 628 1408 1556

60,000 550 667 1496 1654

80,000 605 735 1647 1820

100,000 652 791 1774 1961

*Prospective RMS Symmetrical Amperes Short-Circuit Current

AMPERAGE UNIT WEIGHT

1/10 – 1 1/2 A .013 lb / 5.90 g

2 – 30 A .017 lb / 7.71 g

Ordering Information – Ferrule Version Ordering Information – PCB Version

Current-Limiting Effects Fuse Weight
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Opening Characteristics 10 x 38 mm Solar Fuses 

PART NUMBER AMPERAGE
DC / AC

VOLTAGE

INTERRUPTING 
RATING (kA) AVERAGE PEAK

ARC VOLTAGE *
AVERAGE

CLEARING TIME *

TOTAL  
CLEARING I2T  

(A2 SEC) 20 kA *

TOTAL  
CLEARING I2T  

(A2 SEC) 100 kA
AC DC

KLKD 1/10 0.1 600 100 50 754.32 0.000047 0.019 –

KLKD 1/8 0.125 600 100 50 811.56 0.000050 0.010 –

KLKD 2/10 0.2 600 100 50 834.19 0.000073 0.032 –

KLKD 1/4 0.25 600 100 50 – – – –

KLKD 3/10 0.3 600 100 50 862.46 0.000101 0.067 –

KLKD ½ 0.5 600 100 50 961.38 0.000141 0.197 –

KLKD 3/4 0.75 600 100 50 1675.55 0.000170 0.753 –

KLKD 1 1 600 100 50 1422.41 0.000247 1.827 0.008

KLKD 1 1/2 1.5 600 100 50 1256.92 0.000828 13.956 280

KLKD 2 2 600 100 50 2867.96 0.000291 3.919 0.012

KLKD 2 1/2 2.5 600 100 50 2820.44 0.000387 8.877 –

KLKD 3 3 600 100 50 2521.83 0.000449 14.835 –

KLKD 3 1/2 3.5 600 100 50 2762.89 0.000471 21.048 –

KLKD 4 4 600 100 50 2498.89 0.000507 30.76 0.019

KLKD 5 5 600 100 50 2397.30 0.000607 56.514 0.024

KLKD 6 6 600 100 50 2558.28 0.000735 96.824 0.035

KLKD 7 7 600 100 50 2433.04 0.000898 168.578 0.087

KLKD 8 8 600 100 50 2499.40 0.000945 210.595 0.656

KLKD 9 9 600 100 50 2191.16 0.000992 266.633 –

KLKD 10 10 600 100 50 2296.23 0.001200 454.628 211.667

KLKD 12 12 600 100 50 2114.97 0.001455 744.775 440

KLKD 15 15 600 100 50 1428.37 0.001721 351.24 –

KLKD 20 20 600 100 50 1436.40 0.006144 1151.185 2120

KLKD 25 25 600 100 50 1701.60 0.002085 1744.033 2085

KLKD 30 30 600 100 50 1353.76 0.002924 2021.801 3220

*Test Circuit: 600 VDC / 20 kA
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Performance Characteristics 10 x 38 mm Solar Fuses 

PART NUMBER AMPERAGE
NOM COLD

RESISTANCE (Ohm)
AVERAGE MELT TIME * AVERAGE MELTING I2T *

WATTS LOSS AT 100%
RATED CURRENT (W)

WATTS LOSS AT 80%
RATED CURRENT (W)

KLKD 1/10 0.1 85.5 – – 0.780 0.505

KLKD 1/8 0.125 65 – – 0.975 0.659

KLKD 2/10 0.2 30.9 – – 1.213 0.773

KLKD 1/4 0.25 22 – – 1.364 0.870

KLKD 3/10 0.3 16.2 – – 1.519 0.960

KLKD ½ 0.5 8.16 – – 1.961 1.237

KLKD 3/4 0.75 0.402 0.000063 0.234 0.361 0.199

KLKD 1 1 0.252 0.000094 0.678 0.388 0.273

KLKD 1 1/2 1.5 0.134 0.000153 2.890 0.409 0.229

KLKD 2 2 0.124 0.000145 2.379 0.823 0.606

KLKD 2 1/2 2.5 0.0989 0.000186 5.142 0.912 0.618

KLKD 3 3 0.0773 0.000211 7.821 0.957 0.654

KLKD 3 1/2 3.5 0.0613 0.000249 12.417 1.12 0.826

KLKD 4 4 0.0511 0.000284 18.945 1.367 0.891

KLKD 5 5 0.0363 0.000347 34.163 1.4 0.938

KLKD 6 6 0.0261 0.000423 62.951 1.516 0.998

KLKD 7 7 0.0205 0.000505 105.143 1.577 1.066

KLKD 8 8 0.0194 0.000541 130.266 1.824 1.205

KLKD 9 9 0.0166 0.000587 164.221 2.208 1.428

KLKD 10 10 0.0128 0.000701 278.390 1.893 1.3

KLKD 12 12 0.0103 0.000822 445.010 2.296 1.584

KLKD 15 15 0.00782 0.000544 137.333 2.045 1.57

KLKD 20 20 0.0045 0.000826 462.056 2.133 1.593

KLKD 25 25 0.003532 0.001007 834.529 2.55 1.933

KLKD 30 30 0.002776 0.000819 452.465 2.99 2.16

*Test Circuit: 600 VDC / 20 kA
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1/2

2/1

1/2

2/1

3/4

4/3

5/6

6/5

1/2

2/1

3/4

4/3

      
Esquema Tipo N° polos Vn (V) Icu*  In (A)  Código 
 1P  1 230/400 6kA 6  FE81/6
       10  FE81/10
       16  FE81/16
       20  FE81/20
       25  FE81/25
       32  FE81/32
       40   FE81/40
       50  FE81/50
       63  FE81/63

      
Esquema Tipo N° polos Vn (V) Icu*  In (A)  Código 
 2P  2 230/400 10kA 6  FE82/6
       10  FE82/10
       16  FE82/16
       20  FE82/20
       25  FE82/25
       32  FE82/32
       40   FE82/40
       50  FE82/50
       63  FE82/63

      
Esquema Tipo N° polos Vn (V) Icu*  In (A)  Código 
 3P  3 230/400 10kA 6  FE83/6
       10  FE83/10
       16  FE83/16
       20  FE83/20
       25  FE83/25
       32  FE83/32
       40   FE83/40
       50  FE83/50
       63  FE83/63

FE81/...

FE83/...

FE82/...

* 230V a.c. (IEC 60898)

* 230V a.c. (IEC 60898)

* 230V a.c. (IEC 60898)

NOTA: Para información técnica detallada ver las páginas 180 a la 228.
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     Poder de ruptura a 400V a.c.
Esquema Nº polos Vn (V) Sensibilidad In (A) 6kA 10kA
 2P 230/400 30 mA 16 F82/16G23AC F82H/16G23AC
    20 F82/20G23AC F82H/20G23AC
    25 F82/25G23AC F82H/25G23AC
    32 F82/32G23AC F82H/32G23AC
    40 F82/40G23AC F82H/40G23AC
    50 F82/50G23AC F82H/50G23AC
    63 F82/63G23AC F82H/63G23AC
 

 3P 230/400 30 mA 16 F83/16G33AC F83H/16G33AC
    20 F83/20G33AC F83H/20G33AC
    25 F83/25G33AC F83H/25G33AC
    32 F83/32G33AC F83H/32G33AC
    40 F83/40G33AC F83H/40G33AC
    50 F83/50G33AC F83H/50G33AC
    63 F83/63G33AC F83H/63G33AC

Esquema Versión Vn (V) Nº polos In (A) Sensibilidad Tipo AC
 2P 230/400 2 16 10 mA GE722/16AC
    25 30 mA GE723/25AC
    40 30 mA GE723/40AC
    63 30 mA GE723/63AC
    25 30 mA G723/25AH*
    40 30 mA G723/40AH*
 

 4P 230/400 4 25 30 mA GE743N/25AC
    40 30 mA GE743N/40AC
    63 30 mA GE743N/63AC
 
 
 
 
 

2/1 4/3 6/5

1/2 3/4 5/6

T

2/1 4/3

1/2 3/4

T

GE723/...

NOTA: Para información técnica detallada ver las páginas 180 a la 228.

* Diferencial HPI (alta resistencia al disturbio)
GE743/...

F82/...

F83/...

BTDIN 1 (162-169).indd   167 19/7/06   12:23:05
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Información sobre el producto página 1 de 3

ÖLFLEX® SOLAR XLR estado: 17.02.2012

Cables solares con reticulación por bombardeo de haz de electrones ("electro-beam") conforme al diseño PV1-F

Descripción del producto
Gran capacidad térmica, para uso continuado en los sistemas fotovoltaicos en cualquier estación del año.;Previene la

propagación del fuego en caso de incendio y no emite gases tóxicos en caso de incendio;Los distintos colores de

aislamiento del conductor simplifican el proceso de diferenciación de polaridad durante la instalación.;Resistente frente

a impactos mecánicos.;Marcado métrico en la cubierta que permite el control exacto de las cantidades instaladas.

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                              

Ámbito de uso

• Para el cableado posterior de paneles solares, la interconexión de grupos de paneles y como cable de conexión

entre los grupos de paneles y el inversor CC/CA.

• Instalaciones fotovoltaicas en cubiertas.

• Instalaciones en huertas solares

• Para el cableado de generadores fotovoltaicos móviles o integrados en el edificio.

Beneficios

• Gran capacidad térmica, para uso continuado en los sistemas fotovoltaicos en cualquier estación del año.

• Previene la propagación del fuego en caso de incendio y no emite gases tóxicos en caso de incendio

• Los distintos colores de aislamiento del conductor simplifican el proceso de diferenciación de polaridad durante

la instalación.

• Resistente frente a impactos mecánicos.

• Marcado métrico en la cubierta que permite el control exacto de las cantidades instaladas.

Diseño

• Conductor de hilos finos de cobre estañado trenzados.

• Aislamiento de copolímero reticulado mediante haz de electrones ("electro-beam")

• Color del conductor: Negro, rojo o azul

• Cubierta exterior de copolímero reticulado por haz de electrones ("electro-beam")

• Cubierta exterior de color negro.
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Información sobre el producto página 2 de 3

ÖLFLEX® SOLAR XLR estado: 17.02.2012

Aprobaciones (normas de referencia)

• Con certificación TÜV (2PfG 1169/08.07)

• Libre de halógenos, conforme a EN 50267-2-1/-2.

• Resistente al ozono, según EN 50396.

• Resistente a todo tipo de condiciones climáticas y a radiación UV, conforme a HD 605/A1.

• Resistente a la salinidad y a los ácidos, conforme a EN 60811-2-1.

Características de producto

• Excelente resistencia a todo tipo de condiciones climáticas, temperatura y radiación UV.

• Gran resistencia a los cortes y a la abrasión.

• Gran resistencia a la presión y al calor.

• Libre de halógenos y no propagador de la llama.

• XLR-R = X-Linked Radiated - Reduced

Datos técnicos

Aprobaciones

PV1-F (Tipo TÜV reconocido conforme a 2 PfG

1169/08.2007)

Formación del conductor

Hilos finos trenzados conforme a VDE 0295 Clase

5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

CA U0/U : 600/1.000 V CC U0/U : 900/1.500 V

Máxima tensión de servicio admisible: 1.800 V CC

(conductor - conductor, sistema no puesto a tierra)

Tensión de prueba

AC 6500 V

Gama de corriente

Según las especificaciones TÜV 2 PfG 1169/08.2007 tabla

1

Rango de temperaturas

Temperatura máx. del conductor: De -40 °C a +120ºC

basada en EN 60216-1 Rango de temperatura ambiente

según TÜV 2 PfG 1169/08.2007: -40ºC a +90ºC

Lista de artículos

Artikel-

nummer

Sección

transversal del

conductor en mm²

Diámetro

exterior en mm

Índice

de cobre kg/km

Peso

kg/km

ÖLFLEX® SOLAR XLR Aislamiento de conductor: negro/ Cubierta exterior: negra

0025906 2,5 6.0 24.0 58
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ÖLFLEX® SOLAR XLR estado: 17.02.2012

0025907 4 6.5 38.4 77

0025908 6 7.1 57.6 102

0025909 10 8.9 96.0 163

0025910 16 9.8 153.6 225

Aislamiento de conductor: rojo / Cubierta exterior: negra

0025912 2,5 6.0 24.0 58

0025913 4 6.5 38.4 77

0025914 6 7.1 57.6 102

0025915 10 8.9 96.0 163

0025916 16 9.8 153.6 225

Aislamiento de conductor: azul/ Cubierta exterior: negra

0025918 2,5 6.0 24.0 58

0025919 4 6.5 38.4 77

0025920 6 7.1 57.6 102

0025921 10 8.9 96.0 163

0025922 16 9.8 153.6 225

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros

valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Base de precio de cobre: 150 € / 100 kg; para uso y definición de la "base de precio de metal" e "índice de metales",

consulte apéndice T17

Tamaño de empaquetado: bobina

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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I. OBJETIVO 
 
Establecer las especificaciones mínimas que deben cumplir los Sistemas Fotovoltaicos 
Interconectados a la Red, SFV-IR, para su uso en la vivienda (electrificación doméstica) las 
que contemplan los requisitos de seguridad en la instalación, pruebas de funcionamiento del 
sistema, garantía al usuario y el cumplimiento con las especificaciones emitidas por la 
Comisión Federal de Electricidad, CFE, para su interconexión a la red. 
 

II. ALCANCE 
 
Es aplicable a todos los Desarrolladores de Vivienda que deseen participar en el programa del 
INFONAVIT y/o cualquier otro programa que oferten viviendas con SFV-IR y se extiende a los 
Proveedores de sistemas fotovoltaicos que deseen participar en el suministro, instalación y 
puesta en operación de SFV-IR para su uso en la vivienda (interés social, popular, económica 
y residencial) limitados hasta una capacidad de 30 kW. 
 
Este documento será utilizado como procedimiento normativo por el INFONAVIT en el proceso 
de selección de sistemas y aplicado a los Desarrolladores de Vivienda y/o Proveedores 
participantes en el proceso de suministro, instalación y puesta en operación de SFV-IR de baja 
tensión, para aplicaciones domésticas en la vivienda. 
 
Estas especificaciones técnicas serán de observancia obligatoria a partir de la fecha de su 
distribución oficial y hasta que se emitan otras instrucciones al respecto. 
 

III. REQUISITO A CUMPLIR 
 

III.1. SEGURIDAD 
Todas las instalaciones de sistemas fotovoltaicos deben de cumplir con las especificaciones 
de seguridad que, sobre la instalación, se indican en el presente documento. 

III.2. CERTIFICACION DE COMPONENTES 
Todos los componentes del Sistema Fotovoltaico deben cumplir en primera instancia con las 
Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas o en su defecto, las Normas 
Internacionales aplicables. 

III.3. PRUEBAS DE DESEMPEÑO 
El SFV-IR debe producir la potencia eléctrica para la cual fue diseñado, especificado por el 
fabricante en su placa de identificación y certificado por ANCE, con base en pruebas de 
laboratorio y certificados de producto emitidos en términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, y su reglamento. 
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III.4 INTERCONEXIÓN A LA RED DE SUMINISTRO. 
Ya que la interconexión a la red de suministro se realizará mediante el Modelo de Contrato 
de Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en 
Pequeña Escala contemplado en la Resolución No. RES/054/20101 de la Comisión 
Reguladora de Energía, CRE, el sistema fotovoltaico debe cumplir con los Requisitos 
técnicos para la interconexión de fuentes distribuidas de generación en pequeña escala y las 
especificaciones técnicas solicitadas por la Comisión Federal de Electricidad CFE G0100-04 
con capacidad hasta 30 kW vigente, o hasta que se publiquen nuevas reglas de 
interconexión. 

III.5. DOCUMENTOS TÉCNICOS, INSTRUCCIONES Y GARANTÍAS 
Los Proveedores de SFV-IR incluidos en el alcance de la presente especificación deben 
entregar la documentación técnica, instructivos y garantías del sistema fotovoltaico instalado 
al desarrollador, y a su vez, éste debe ceder los derechos de garantía junto con la 
información técnica e instructivos al usuario final. Así mismo deben cumplir con las cláusulas 
de garantías y los tiempos indicados.  
 

 

IV. REFERENCIAS 
 
Para la correcta aplicación de esta especificación deben consultarse las siguientes normas 
oficiales mexicanas, normas mexicanas o especificaciones vigentes. 
 NOM 001-SEDE 2005 Instalaciones Eléctricas (utilización), especialmente el Art. 690. 
 NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida. 
 NMX-J-618/1-ANCE-2010, Evaluación de la seguridad en Módulos Fotovoltaicos (FV) 

– Parte 1: Requisitos generales para Construcción. 
 NMX-J-643/1-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos –Parte 1: Medición de la 

característica corriente - tensión de dispositivos fotovoltaicos.  
 NMX-J-643/2-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos –Parte 2: Requisitos para 

dispositivos solares de referencia.  
 NMX-J-643/3-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos –Parte 3: Principios de medición 

para dispositivos solares fotovoltaicos terrestres (FV) con datos de referencia para 
radiación espectral.  

 NMX-J-643/5-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos –Parte 5: Determinación de la 
temperatura equivalente de la celda (ECT) de dispositivos fotovoltaicos (FV) por el 
método de tensión de circuito abierto. 

 NMX-J-643/7-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos –Parte 7: Cálculo de la corrección 
del desajuste espectral en las mediciones de dispositivos fotovoltaicos.  

 NMX-J-643/9-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos –Parte 9: Requisitos para la 
realización del simulador solar.  

 NMX-J-643/10-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos –Parte 10: Métodos de 
mediciones lineales.  
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 NMX-J-643/11-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos –Parte 11: Procedimientos para 
corregir las medidas de temperatura e irradiancia de la característica corriente – 
tensión. 

 NMX-J-643/12-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos – Parte 12: Términos, 
definiciones y simbología. 

 Normas IEC 61215, IEC 61646, IEC 61730-2 e IEC 61853-1. 
 CFE G0100-04, “Interconexión a la red eléctrica de baja tensión de sistemas 

fotovoltaicos con capacidad hasta 30 kW. 
 NMX-J-508-ANCE-2010,Artefactos eléctricos – Requisitos de seguridad – 

Especificaciones y métodos de prueba” 
 NMX-J-656/1-ANCE – “Evaluación de la seguridad en dispositivos fotovoltaicos (FV)-

Seguridad en equipos de conversión de energía para uso en sistemas fotovoltaicos 
(FV)-Parte 1: Requisitos generales” 

 NMX-J-656/2-ANCE “Evaluación de la seguridad en dispositivos fotovoltaicos (FV)- 
Parte 2: Evaluación de seguridad en dispositivos inversores de energía para uso en 
sistemas fotovoltaicos (FV) - Requisitos particulares”. 

 Y las que sean aplicables. 
 

V. DEFINICIONES 
 
Para los propósitos de esta especificación aplican las definiciones del Art. 690-2 de la 
Norma NOM 001-SEDE vigente, las expuestas en la Especificación CFE G0100-04 que se 
enlistan para pronta referencia y las que se consideran a continuación: 
 
Celda solar fotovoltaica: El dispositivo fotovoltaico básico o unidad básica de conversión 
que genera energía eléctrica en corriente directa cuando es expuesto a la luz solar. 
Tecnologías fotovoltaicas: Son las diferentes celdas solares disponibles comercialmente: 
silicio cristalino, silicio amorfo, telurio de cadmio, cobre-indio-galio-selenio, y las celdas de 
concentración. 
Sistema eléctrico nacional (SEN): Sistema eléctrico disponible en toda la república y que 
entrega energía eléctrica a las redes eléctricas locales.  
Módulo fotovoltaico (MFV): Generador de electricidad construido por la conexión eléctrica 
de celdas solares, en serie, que incluye, entre otros elementos, un medio de protección a 
éstas desde el punto de vista mecánico y contra la acción del ambiente, una caja de 
conexión con las terminales positiva y negativa de salida, y puede tener un marco metálico 
que permite su instalación mecánica en una estructura en campo.  
Estructura de soporte (E): Pieza o conjunto de piezas unidas que forman el apoyo 
mecánico para los módulos fotovoltaicos. 
Sistema de protección (SP): Todos aquellos componentes diseñados y calculados para 
dar protección a la instalación eléctrica contra sobrecarga o sobre corrientes, fusible o 
interruptor termomagnético. 
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Tablero de distribución o interfaz (TAB): Panel grande sencillo, estructura o conjunto de 
paneles donde se montan, ya sea por el frente, por la parte posterior o en ambos lados, 
desconectadores, dispositivos de protección contra sobrecorriente y otras protecciones, 
barras conductoras de conexión común y usualmente instrumentos. Los tableros de 
distribución de fuerza son accesibles generalmente por la parte frontal y la posterior, y no 
están previstos para ser instalados dentro de gabinetes. 
Medidor bidireccional (MB): Es un dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica de 
un circuito o un servicio eléctrico en Watts (W), del SEN hacia las cargas eléctricas locales  
y del GFV hacia el SEN (M2) 
Cargas eléctricas locales (CEL): Es la potencia instalada o demandada por el usuario 
Panel fotovoltaico o rama fotovoltaica: conjunto de módulos fotovoltaicos conectados 
eléctricamente en serie y unidos mecánicamente para proporcionar una tensión y potencia 
requerida.  
Arreglo fotovoltaico (AFV): Un ensamble eléctrico y mecánicamente integrado de módulos 
o paneles con una estructura soporte y cimentación, pudiendo ser esta fija o con 
seguimiento solar, según se requieran para formar una unidad de producción de energía en 
corriente directa. 
Circuito de la fuente fotovoltaica: Los conductores entre módulos y desde los módulos 
hasta el o los puntos de conexión común del sistema de corriente directa (ver Fig. No. 1). 
Circuito de salida fotovoltaica: Los conductores del circuito entre el o los circuitos de la 
fuente fotovoltaica y el inversor o el equipo de utilización de corriente directa (ver Fig. No. 1). 
 

 
 
FIGURA 1.- Diagrama simplificado de una Fuente de Energía Fotovoltaica (FEFV). No se muestra el 

circuito de puesta a tierra del sistema. 
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Generador Fotovoltaico (GFV): es sinónimo de módulo, panel y arreglo fotovoltaico 
Fuente de Energía Fotovoltaica (FEFV): Integración de un generador fotovoltaico con los 
sistemas de seguridad requeridos, acondicionadores y almacenamiento de energía, según 
sea el caso, los cuales proporcionan energía eléctrica en corriente directa a la tensión y 
potencia eléctrica requerida.  
Diodo de paso: elemento electrónico que se instala en los módulos fotovoltaicos de silicio 
cristalino que impide la formación de puntos calientes que se forman en las celdas solares 
por el efecto de sombreado en las mismas. 
Diodo de bloqueo: Un diodo usado para impedir el flujo inverso de corriente eléctrica hacia 
el circuito de la fuente fotovoltaica. 
Equipos de conversión de energía o inversor (ECE): Equipo que es usado para cambiar 
el nivel de tensión eléctrica de la energía, su forma de onda o ambos. Usualmente un 
inversor (también conocido como unidad de acondicionamiento de potencia o sistema de 
conversión de potencia) es un dispositivo que cambia una entrada de corriente directa a una 
salida de corriente alterna, el cual debe contar con las protecciones siguientes: 
sobretensión, baja tensión, frecuencia, anti-isla y sincronismo. 
Inversor interactivo: Inversor que incluye la electrónica necesaria para interactuar con la 
red eléctrica de distribución. 
Microinversor Interactivo. Inversor cuya potencia nominal es menor o igual que 250 W. 
Circuito de entrada al inversor: Los conductores entre el inversor y los circuitos de salida 
fotovoltaica. 
Circuito de salida del inversor: Los conductores entre el inversor y las cargas eléctricas 
y/o el equipo de acometida u otra fuente de producción de energía eléctrica tal como la 
compañía suministradora en sistemas interconectados a la red.  
Sistema solar fotovoltaico: El total de componentes y subsistemas que, en combinación, 
convierten la energía solar en energía eléctrica apropiada para la conexión a una carga de 
utilización. 
Sistema solar fotovoltaico interconectado a la red (SFV-IR): Un sistema solar 
fotovoltaico que opera en paralelo conectada a la misma carga y que puede estar diseñado 
para entregar energía a dicha fuente. La fuente puede ser el Sistema Eléctrico Nacional 
SEN. 
Para el propósito de esta definición, un subsistema de almacenamiento de energía de un 
sistema solar fotovoltaico, tal como una batería, no es otra fuente de producción de potencia 
eléctrica. 
Caja de paso, de conexión o desconexión: Parte de un sistema de canalización con 
tubería de cualquier tipo para proveer acceso al interior del sistema de alambrado por medio 
de una cubierta o tapa removible. Podrá estar instalada al final o entre partes del sistema de 
canalización 
A prueba de lluvia: Construido, protegido o tratado para impedir que la lluvia interfiera con 
la operación satisfactoria del aparato bajo condiciones de prueba específica. 
A prueba de polvo: Construido de tal forma que el polvo no interfiera en su operación 
satisfactoria. 
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VI. COMPONENTES 
 
El siguiente diagrama a bloques (Figura No. 2) muestra los componentes principales de un 
Sistema Solar Fotovoltaico Interconectado a la RED. 
 

 
 

FIGURA 2.- Diagrama de bloques de un Sistema Fotovoltaico Interconectado a la Red (SFV-IR) 

 

 
 
La nomenclatura en dicho diagrama es la siguiente: 
 
MFV: Módulo, arreglo o Generador fotovoltaico. 
E: Estructura de soporte para el MFV. 
SP: Sistema de protección para seguridad. 
ECE: Inversor ó Equipo de conversión de energía. 
M1: Medidor de energía generada por el MFV. 
TAB: Tablero de distribución o interfaz entre el MFV y el SEN (Red de Distribución 
Eléctrica). 
MB: Medidor bidireccional de energía. 
CEL: Cargas eléctricas locales. 
SEN: Sistema Eléctrico Nacional (Red de Distribución Eléctrica) 
 

 

 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE SEGURIDAD 

Y FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS E 

INSTALACIONES DE SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS 

 

Fecha emisión: Junio 2012. 

Página:  7  de 29. 

Clasif:                 ESP-ANCE-02. 

Fecha emisión: Junio 2012. 

Edición:             2. 

 

 7 

VI.1. MÓDULO FOTOVOLTAICO (MFV) 
 
El módulo fotovoltaico (generador de potencia eléctrica básico) debe cumplir con lo 
siguiente: 
 Ser nuevos. 
 Tener placa de identificación original indicando: especificaciones eléctricas, fabricante, 

marca, modelo y número de serie. 
 Los módulos pueden ser flexibles o rígidos; de silicio cristalino o de película delgada. 

Si tienen marco metálico, éste debe ser de aluminio anodizado. En caso de que el 
módulo esté encapsulado en vidrio, éste debe ser del tipo templado.  

 Deben satisfacer los requisitos de la norma IEC 61215(NMX-J-618/4-ANCE) (módulos 
FV de silicio cristalino) o la IEC 61646(NMX-J-618/3-ANCE) (módulos FV de película 
delgada - silicio amorfo, cobre-indio-galio-selenio y telurio de cadmio), según 
corresponda al tipo de módulo FV. 

 Tener caja de conexiones para servicio en intemperie para índice de protección IP65 
(a prueba de lluvia y polvo) con las terminales de salida debidamente marcadas 
identificando la terminal negativa y la positiva. Si tiene cables de salida, éstos deben 
ser idóneos para servicio en intemperie, el área de la sección transversal debe 
corresponder a la capacidad de conducción de corriente calculada en términos de la 
corriente de corto circuito del módulo fotovoltaico  (1,56 veces la corriente de corto 
circuito del panel bajo condiciones normalizadas de prueba según NOM-001-SEDE), 
estar marcados identificando la terminal positiva y negativa, y tener conectores rápidos 
para servicio en intemperie con las siguientes características mínimas: sistema de 
bloqueo, tensión eléctrica de aislamiento mínimo 600 V, temperatura de operación 
hasta de 90°C, índice de protección para el enchufado IP65 o superior, y estar 
certificados bajo estas características (por ejemplo conectores del tipo MC4 o MC3) u 
otro equivalente. 

 Los módulos FV de silicio cristalino deben tener diodos de paso dentro de la caja de 
conexiones para reducir el efecto de sombreado parcial, que deben ser provistos por el 
fabricante del módulo FV. 

 Tener el certificado de conformidad de producto emitido por un organismo de 
certificación acreditado en términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización, 
LFMN, y su reglamento o dictamen de cumplimiento en las normas:  
NMX-J-618/1-ANCE-2010, Evaluación de la seguridad en Módulos Fotovoltaicos (FV) 
– Parte 1: Requisitos generales para Construcción.  
NMX-J-643/1-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos –Parte 1: Medición de la 
característica corriente - tensión de dispositivos fotovoltaicos.  
NMX-J-643/2-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos –Parte 2: Requisitos para 
dispositivos solares de referencia.  
NMX-J-643/3-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos –Parte 3: Principios de medición 
para dispositivos solares fotovoltaicos terrestres (FV) con datos de referencia para 
radiación espectral. 
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NMX-J-643/5-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos –Parte 5: Determinación de la 
temperatura equivalente de la celda (ECT) de dispositivos fotovoltaicos (FV) por el 
método de tensión de circuito abierto.  
NMX-J-643/7-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos –Parte 7: Cálculo de la corrección 
del desajuste espectral en las mediciones de dispositivos fotovoltaicos. 
NMX-J-643/9-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos –Parte 9: Requisitos para la 
realización del simulador solar. 
NMX-J-643/10-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos –Parte 10: Métodos de 
mediciones lineales. 
NMX-J-643/11-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos–Parte 11: Procedimientos para 
corregir las medidas de temperatura e irradiancia de la característica corriente – 
tensión.  

    NMX-J-643/12-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos–Parte 12: Términos,Definiciones 
 y simbología. 
En caso de no existir infraestructura en el país para las normas mencionadas 
anteriormente, se debe demostrar el cumplimiento con las normas IEC 61215 para 
MFV de silicio cristalino y la IEC 61646 para MFV de película delgada (silicio amorfo, 
cobre-indio-galio-selenio y telurio de cadmio). Lo anterior, mediante el certificado 
correspondiente emitido por un organismo NCB (National Certification Body), miembro 
de IECEE, CB Scheme, así como el informe de pruebas emitido por un laboratorio 
(CBTL Certification Body Testing Laboratory) que sea acreditado bajo ISO/IEC 17025. 
La verificación del certificado será por medio de la página web www.iecee.org. 

 La placa de identificación debe tener el sello del organismo de certificación que 
certifica las características y seguridad del producto. En caso de carecer de sello, 
presentar el certificado de conformidad. 

 

VI.2. ESTRUCTURA 
 
 
La estructura debe cumplir con lo siguiente:  
 Pueden ser fijas o con seguimiento (uno o dos ejes). 
 Ser de metal: aluminio anodizado, acero al carbón galvanizado en caliente o con un 

recubrimiento anticorrosivo y pintura acrílica anticorrosiva o acero inoxidable 
 Para su aplicación en regiones de ambiente salino debe de ser de aluminio anodizado 

o acero inoxidable. 
 La estructura puede contar con un sistema de ajuste ± 15° de acuerdo a la latitud del 

lugar  
 La estructura debe de estar diseñada para soportar bajo condiciones de trabajo, 

corrosión, deformaciones mecánicas tanto estáticas como dinámicas con un anclaje 
que soporte cargas de viento de acuerdo a las características climatológicas del sitio 
de instalación (máxima carga permisible para vientos de hasta 180 km/h).  
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VI.3. CABLES 
 
El cableado debe cumplir con lo requerido en el Art. 690 y 705 de la Norma NOM-001-SEDE 
vigente dentro del cual se destaca lo siguiente: 
 
 Todo el cable que se use en la instalación fotovoltaica debe ser de cobre, certificado 

para 600 V o de mayor tensión, con doble aislamiento y contar con certificación NOM-
063-SCFI vigente.  

 Para cables con área de sección transversal de 13 mm2 o mayor, se puede usar cable 
de aluminio grado eléctrico de la serie AA 8000 según el Art 310.14 de la NOM-001-
SEDE vigente, siempre que los conectores para la interconexión de los circuitos 
eléctricos sean del tipo CO/ALR; o bien, que tengan un recubierto metálico que 
permita la compatibilidad con conectores tradicionales de cobre tipo tornillo. Deben ser 
del tipo USE-2, RHH, RHHW-2 con aislamiento XLPE para servicio en intemperie. 

 El área de la sección transversal debe de ser seleccionado para evitar una caída de 
tensión mayor al 3 % para tensiones eléctricas nominales menores o iguales que 48 V 
y no mayor a 5 % para tensiones eléctricas mayores que 48 V, para los circuitos 
eléctricos desde el punto de generación hasta el punto de consumo.  

 No se acepta cable uso rudo en ningún circuito del sistema fotovoltaico. 
 En los circuitos de la fuente y de salida fotovoltaica la capacidad de conducción del 

cableado debe seleccionarse con un valor de 1.25 x1.25 veces la corriente de corto 
circuito, Isc, del módulo FV, panel FV o arreglo fotovoltaico. 

 Todo cableado expuesto a la intemperie, además de satisfacer la Norma  
NOM-063-SCFI, debe estar certificado para soportar a la radiación solar (del tipo USE, 
UF, TWD-UV, o equivalente). 

 Todo cable que no sea para servicio en intemperie debe estar contenido en tubería 
conduit idónea al tipo de instalación, interior o exterior. Puede ser del tipo flexible de 
aluminio con recubrimiento de PVC (para longitudes máximas de 3 m) o rígida de PVC 
ó metálica galvanizada cables cuya longitud es mayor que 3 m. 

 Para el cableado en general, no expuesto a la intemperie, el cable debe ser 
seleccionado con aislamiento para 90°C, por ejemplo del tipo THW-2, THWN-2, 
THHW-LS o equivalente. 

 Para temperaturas ambiente mayor que 30°C, la capacidad de conducción de corriente 
debe corregirse con los factores dados por la Tabla No. 690-31 c de la  
NOM-001-SEDE vigente, que para referencia rápida se presenta en la siguiente tabla. 
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Temperatura 

(°C) 

Temperatura ambiente máxima de operación del conductor 
60°C 75°C 90°C 

30 1,0 1,0 1,0 
31-35 0,91 0,94 0,96 
36-40 0,82 0,88 0,91 
41-45 0,71 0,82 0,87 
46-50 0,58 0,75 0,82 
51-55 0,41 0,67 0,76 

 

VI.4.INVERSOR O EQUIPO DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA 

 
El inversor o el equipo de conversión de energía debe cumplir con lo siguiente: 
 Satisfacer los requisitos técnicos exigidos en la Especificación contemplada en los 

Requisitos técnicos para la interconexión entre una fuente de energía distribuida en 
pequeña escala y el sistema eléctrico nacional. 

 Tener certificado de conformidad de producto emitido por un organismo de 
certificación acreditado en términos de la Ley LFMN (Ley Federal de Metrología y 
Normalización) y su reglamento ó dictamen de cumplimiento en las normas:  
NMX-J-656/1-ANCE – “Evaluación de la seguridad en dispositivos fotovoltaicos (FV)-
Seguridad en equipos de conversión de energía para uso en sistemas fotovoltaicos 
(FV)-Parte 1: Requisitos generales” 
NMX-J-656/2-ANCE “Evaluación de la seguridad en dispositivos fotovoltaicos (FV)- 
Parte 2: Evaluación de seguridad en dispositivos inversores de energía para uso en 
sistemas fotovoltaicos (FV) - Requisitos particulares”. 
En caso de no existir infraestructura en el país para la norma mencionada 
anteriormente, se debe demostrar el cumplimiento con las normas internacionales IEC 
62109-1 (NMX-J-656/1-ANCE) e IEC 62109-2 (NMX-J-656/2-ANCE) (o 
alternativamente de la Norma UL 1741 basada en la Norma IEEE 1547), mediante el 
certificado de conformidad emitido por un organismo de certificación NCB (National 
Certification Body), miembro de IECEE, CB Scheme, así como el informe de pruebas 
emitido por un laboratorio (CBTL Certification Body Testing Laboratory) que sea 
acreditado bajo NMX-EC-17025-IMNC. La verificación del certificado será por medio 
de la página web www.iecee.org. 

 Contar con el certificado correspondiente que garantice el cumplimiento de los 
requerimientos eléctricos para la función anti-isla de acuerdo a la Norma IEC 
62116:2008 Ed 1, o la Norma UL 1741 que permite su conexión a la red, emitido por 
un organismo nacional o internacional del NCB (National Certification Body), miembro 
de IECEE, CB Scheme, así como el informe de pruebas emitido por un laboratorio 
(CBTL Certification Body Testing Laboratory) que sea acreditado bajo NMX-EC-17025-
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IMNC-2006. La verificación del certificado será por medio de la página web 
www.iecee.org. 

 Tener una eficiencia igual o mayor que 95 % a la potencia nominal del sistema. 
 Tener una placa de identificación que incluya información de la marca, modelo, 

especificaciones, fabricante o importador responsable. 
 Tener la capacidad para el manejo de energía de acuerdo al diseño del sistema 

fotovoltaico. La potencia de salida del inversor no debe ser menor a la potencia pico 
del arreglo FV. 

 El suministrador del equipo debe garantizar que la tensión eléctrica en el punto de 
máxima potencia de la Fuente de Energía FV, a cualquier temperatura ambiente, se 
ajusta al intervalo de tensión eléctrica de operación del inversor.  

 Debe contar con un envolvente con índice de protección IP54 si su uso es en 
interiores, IP65 o superior si es para uso en intemperie. 

 Contar con tablilla de conexión con terminales, enchufes o conectores rápidos con 
índice de protección IP65 y protección contra descargas eléctricas y conexión a tierra. 

 
En el caso del uso de microinversores, estos deben contar también con las certificaciones 
correspondientes de las normas antes mencionadas (IEC 62109-1 (NMX-J-656/1-ANCE), 
IEC 62109-2 (NMX-J-656/2-ANCE) o UL 1741) tanto en el desempeño, durabilidad, grado de 
protección IP65 y seguridad como las características eléctricas exigidas por CFE respecto 
de su intervalo de tensión eléctrica, frecuencia, comportamiento anti-isla. 
 

VI.5. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
VI.5.1: Medios de desconexión 

 

 De acuerdo a la NOM 001-SEDE vigente, los circuitos de entrada y salida deben 
contar con un medio de desconexión, respectivamente. En consecuencia tanto el 
circuito de salida fotovoltaica como el del inversor deben satisfacer dicho requisito. 

 Los medios de desconexión deben estar contenidos en una Caja de Desconexión CD 
con índice de protección IP65 o superior. Alternativamente, pueden instalarse en o 
dentro del inversor siempre y cuando se pueda garantizar la desconexión eléctrica 
para realizar trabajos de servicio y mantenimiento. 

 Los medios de desconexión pueden ser interruptores de cuchilla, interruptor 
termomagnético, interruptor de palanca y deben de seleccionarse de acuerdo al tipo 
de corriente a manejar, pudiendo ser monopolares, bipolares o trifásicos según sea la 
necesidad. 

 La Capacidad de conducción de los medios de desconexión debe seleccionarse de 
acuerdo a la Norma NOM 001 SEDE vigente. 

 Contar con certificación NOM-003-SCFI-vigente. 
 Si en el circuito de salida fotovoltaica (circuito de entrada al inversor), el conductor 

negativo debe estar aterrizado, ambos conductores deben tener el medio de 
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desconexión y la puesta a tierra del conductor negativo debe hacerse entre el medio 
de desconexión y el inversor ó dentro del inversor.  

 Si ninguno de los conductores de electricidad del sistema FV del circuito de salida 
estará aterrizado, ambos conductores deben tener un medio de desconexión (ver 
diagrama en las figuras No. 3). 
 

 
FIGURA 3.- Localización de medios de desconexión en un sistema flotante. 

 

 En el caso de microinversores que tienen integrados conectores (por ejemplo del tipo 
MC4) o equivalente, para la terminal positiva y terminal negativa en el circuito de 
entrada, se acepta al enchufe como medio de desconexión para el circuito de salida 
fotovoltaica. 

 
Para el caso de microinversores se aceptan los conectores para aplicaciones 
fotovoltaicas (por ejemplo MC4 o similar uso intemperie) como medios de desconexión 
para el circuito de salida fotovoltaica. 

 
 Cuando el inversor se encuentre ubicado en el interior del inmueble se debe contar 

con un sistema de desconexión de emergencia que conste de un contactor o 
interruptor y un botón de paro cuya función es desconectar el generador fotovoltaico 
del resto del sistema en caso de una emergencia (incendio o temblor). El interruptor o 
contactor se debe colocar en la Caja de Desconexión, en los conductores de salida del 
arreglo FV, mientras que el botón de paro, debe estar instalado tan cerca como sea 
posible del Tablero de distribución o de la acometida del suministrador de potencia 
eléctrica (CFE). 

 Excepción: No se requiere dicho sistema de desconexión de emergencia cuando la 
tensión eléctrica a circuito abierto del módulo FV, panel FV o arreglo fotovoltaico sea 
menor que 40 V, cuando se usen microinversores que se instalan debajo de los 
módulos, o cuando la distancia de los conductores del circuito de salida de la Fuente 
de Energía Fotovoltaica a la entrada del inversor sea menor que 2 m. 
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VI.5.2: Protección contra descargas atmosféricas 

 

 El circuito de salida fotovoltaica debe tener instalado un dispositivo de protección 
contra descargas atmosféricas. 

 La protección contra descargas atmosféricas debe estar ubicada físicamente en la caja 
que contiene al medio de desconexión del circuito de salida fotovoltaica, es decir, en la 
Caja de Desconexión. 

 El dispositivo de protección contra descargas atmosféricas debe instalarse antes del 
medio de desconexión principal del circuito de salida fotovoltaico. 

 Si ninguno de los conductores de electricidad del sistema FV del circuito de salida está 
aterrizado, ambos conductores deben tener un dispositivo de protección contra 
descargas atmosféricas. Si uno de los conductores de electricidad esta puesto a tierra 
en la terminal de puesta a tierra de la caja de desconexión, el otro conductor debe 
tener un dispositivo de protección contra descargas atmosféricas. En caso contrario, 
ambos deben tener el dispositivo de protección contra descargas atmosféricas. 

 El dispositivo contra descargas atmosféricas debe seleccionarse de tal forma que 
actúe a un tensión eléctrica mayor que 1,25 la tensión eléctrica a circuito abierto de la 
fuente fotovoltaica bajo condiciones de temperatura ambiente local mínima anual, con 
una capacidad mínima de 5 kA,  

 Excepción: No se requiere de dicho dispositivo en el caso de microinversores que ya 
tengan integrado dicho dispositivo en el circuito de entrada fotovoltaica; pero se 
requiere en el circuito de salida del inversor (ver Figura No. 4). 
 

 
FIGURA 4.- Diagrama eléctrico de un sistema solar fotovoltaico. Se muestra la posición de los 

sistemas de protección contra descargas atmosféricas (varistores). 
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Vi.5.3: Protección contra fallas a tierra 

 

 Todo Sistema Solar fotovoltaico debe contar con un Sistema de Protección de Fallas a 
Tierra (SDFT) de acuerdo al Art. 690-5 de la Norma NOM 001-SEDE.  

 El SDFT debe constar de un sensor de corriente, un sistema de detección con 
indicador del tipo de falla y un contactor o interruptor automático. 

 El sensor de corriente debe instalarse entre la salida del arreglo FV y el punto de 
conexión a tierra para un arreglo FV aterrizado mientras que el contactor o interruptor 
debe instalarse entre el arreglo FV y el inversor (Figura No. 5 y 6). 

 Para un GFV flotante se puede instalar un dispositivo “monitor de aislamiento” 
permanente que verifique la resistencia a tierra de ambos polos con una frecuencia 
predeterminada o instalar un dispositivo de corriente residual a la salida del 
subsistema de acondicionamiento de potencia según se especifica en CFE G0100-04 
(Figura 5).Excepción: se puede omitir el dispositivo de detección de falla a tierras si 
todos los componentes del GFV cuentan con doble aislamiento (clase II) y si se ha 
realizado un buen cableado de acuerdo a lo especificado en la NOM-001-SEDE-
vigente y por CFE. 

 

 
FIGURA 5.- Dispositivo para detectar fallas a tierra en un MFV aterrizado. 
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FIGURA 6.- Dispositivo para detectar fallas a tierra en un MFV flotante. 

 
Excepción: En el caso de microinversores instalados debajo de los módulos fotovoltaicos o 
que la distancia del circuito de salida fotovoltaica al inversor sea menor que 2,0 m no se 
requiere del SDFT. 

 
 
VI.5.4: Protección contra corrientes de retorno 

 

 En sistemas que incluyan más de dos módulos o panel o rama o arreglo FV en paralelo, se 
debe de instalar un dispositivo protector contra corrientes de retorno que pueden provenir 
de módulos sombreados, cortos circuitos o fallas a tierra en un panel. 

 El dispositivo protector contra corrientes de retorno puede ser un diodo de silicio que 
bloque las corrientes de retorno, por lo que se le conoce como Diodo de Bloqueo; puede 
ser un fusible o un interruptor termomagnético bidireccional. 

 El dispositivo protector contra corrientes de retorno debe instalarse en el circuito de salida 
de cada módulo o panel fotovoltaico conectado en paralelo. 

 En sistemas FV con un conductor de corriente aterrizado, el otro conductor debe tener la 
protección contra corrientes de retorno. 

 En sistemas FV flotantes (ningún conductor de corriente aterrizado), ambos conductores 
de corriente deben tener la protección contra corrientes de retorno. 

 La capacidad de conducción del dispositivo contra corrientes de retorno debe 
seleccionarse al 80 % de la capacidad de conducción del cable de salida del módulo, panel 
o arreglo FV; es decir, 1.25 veces la corriente de corto circuito del módulo, panel o arreglo 
fotovoltaico a una tensión de 1.25 veces la tensión eléctrica a circuito abierto del arreglo 
FV. 
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FIGURA 7.- Posición del dispositivo contra corrientes de retorno. 

 

VI.6. SISTEMA DE TIERRA 

 
 El Sistema Solar fotovoltaico debe contar con un Sistema de Tierra con una resistencia 

no mayor a 25 Ω según se especifica en el Art. 250-84 de la NOM 001-SEDE. 
 El instalador tiene la responsabilidad de entregar un sistema de tierra con la resistencia 

solicitada la cual debe ser verificada con un instrumento de medida para resistencia del 
sistema de tierra física (telurómetro). 

 El sistema de tierra debe componerse de uno o varios electrodos de puesta a tierra y 
conductores de puesta a tierra. 

 Toda fuente de energía fotovoltaica de más de 50 V de dos conductores (positivo y 
negativo), debe tener un conductor sólidamente puesto a tierra; o en sistemas de tres 
conductores (positivo, negativo y neutro), el neutro debe estar puesto a tierra 
sólidamente, según lo indica en Art. 690-41 de la NOM 001-SEDE. 
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VI.6.1: Electrodos de puesta a tierra. (Sistema de puesta a tierra) 

El electrodo sistema de puesta a tierra, según se establece en el Art. 250-81 de la NOM 
001-SEDE-vigente, puede ser uno o alguna combinación de los que se indican a 
continuación. En ningún caso se permite que el valor de resistencia a tierra del sistema de 
electrodos de puesta a tierra sea superior que 25 Ω. 
a) Una varilla de acero cobrizada del tipo Copper Weld de 15 mm de diámetro (5/8”) y 3 

m de longitud enterrada de manera vertical por lo menos 2,4 m, si no se puede 
enterrar por ser el terreno material rocoso, se debe clavar a un ángulo oblicuo que no 
forme más de 45° con la vertical; o bien, enterrarla en una zanja que tenga como 
mínimo 80 cm de profundidad, según se establece en el Art. 250-83-3 de la NOM 001-
SEDE vigente. 

b) Estructura metálica de un edificio si éste está puesto a tierra eficazmente. 
c) Electrodo empotrado en concreto como se especifica en el Art. 250-83-3 de la NOM 

001-SEDE Vigente. 
d) Cualquier elemento metálico enterrado, varilla, tubería, placa, o combinación de ellas, 

que no sea de aluminio, cuya resistencia a tierra no sea mayor a 25 Ω según se 
especifica en el Art. 250-84 de la NOM 001-SEDE. 

 
VI.6.2: Conductores de puesta a tierra. 

 

 Los materiales de los conductores de puesta a tierra pueden ser de cobre o de 
cualquier material resistente a la corrosión. 

 El conductor puede ser: alambre o cable, aislado, forrado o desnudo; y debe ser de un 
solo tramo continuo, sin empalmes ni uniones.  

 Si el conductor de puesta a tierra esta forrado, el color del forro de aislamiento debe 
ser verde, o verde con franjas amarillas. 

 En circuitos de corriente directa, el calibre del conductor de puesta a tierra no debe ser 
inferior al calibre del conductor que tiene la mayor capacidad de conducción (cable 
más grueso) según se establece en el Art. 250-93 de la NOM 001 SEDE vigente. En 
ningún caso menor que 8.37 mm2 de sección transversal (calibre 8 AWG) para 
conductores de cobre.  Para el caso de los equipos, el tamaño nominal de los 
conductores de puesta a tierra de equipo, de cobre o aluminio, no debe ser inferior a lo 
especificado en la siguiente Tabla (Tabla 250-95 de la NOM 001 SEDE vigente):  
 

Capacidad o ajuste del dispositivo automático de protección contra 
sobrecorriente en el circuito antes de los equipos, canalizaciones, etc. Sin ser 
mayor que: 

Calibre Nominal 
mm2 (AWG) 

15 A 2.08 (14) 
20 A 3.31 (12) 

30 A a 60 A 5.26 (10) 
40 A 5.26 (10) 

100 A 8.37 (8) 
200 A 13.3 (6) 
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NOTA: Para utilizar esta tabla es necesario calcular las corrientes de los circuitos de acuerdo a 6.14. 

 
Para circuitos en corriente alterna, el calibre nominal del conductor del electrodo de puesta a 
tierra de una instalación puesta o no puesta a tierra, no debe ser menor que lo especificado 
en la tabla siguiente (Tabla 250-94 de la NOM). 
 

Calibre nominal del mayor conductor de entrada a la 
acometida o circuito equivalente de conductores en 
paralelo mm2 (AWG). Conductor de cobre. 

Calibre Nominal del 
conductor al electrodo de 
puesta a tierra mm2 (AWG) 

33.6 (2 o menor)) 8.37 (8) 
42.4 o 53.5 (1 ó 1/0) 13.3 (6) 

67.4 o 85.0 (2/0 ó 3/0) 21.2 (4) 
Más de 85 a 177 (3/0 a 350 kcmil) 33.6 (2) 
Más de 177 a 304.0 (350 a 600) 53.5 (1/0) 

  
 

VII. INSTALACIÓN 
 

VII.1 Los accesorios utilizados para la instalación mecánica deben cumplir con lo 
siguiente: 

- Tornillos, tuercas, arandelas, rondanas y otros accesorios de fijación como las abrazaderas 
deben ser metálicos, de un material que no se oxide en el ambiente del sitio de instalación, 
de preferencia tropicalizados (recubrimiento con zinc y cromo) ó de acero inoxidable. En 
ambiente salino, deben ser de acero inoxidable. 

 
VII.2  Los accesorios utilizados para la instalación eléctrica deben cumplir con lo 
siguiente: 

 

El cuerpo, caja o material aislante de los artefactos eléctricos como el de los interruptores o   
desconcertadores, dispositivos de seguridad, porta fusibles, terminales de conexión, barra 
de conexión, accesorios metálicos, etc., que se usen para facilitar el cableado y/o 
conexiones eléctricas, debe ser de un material con aislamiento certificado para una tensión 
nominal de 600 V o superior.  

- Todos los accesorios como conectores, terminales, etc., deben satisfacer el aislamiento a 
la temperatura de operación considerada, tolerancia a la corriente de falla en el método de 
cableado empleado y ser resistentes a los efectos del ambiente en el cual se usen según 
lo marca la NOM-001-SEDE vigente (art.690-32). 

- Las cajas de conexión que se usen para contener empalmes de cables deben estar 
certificadas para sus usos requeridos (interiores o exteriores, según el caso). Si son para 
exteriores, las cajas deben tener índice de protección IP65 o superior. 
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- Las zapatas terminales o terminales de ojillo o espada que se usen para la conexión de 
cables en terminales deben ser de cobre estañado y estar certificadas para la capacidad 
de conducción de corriente del circuito al que pertenezcan.  

- Las barras o bus de paralelismo lo mismo que la barra o bus de tierra deben ser de cobre 
estañado y se deben de proveer con agujeros y tornillos de opresión adecuados al calibre 
del cable que recibirán. 

 

VII.3 Instalación del cableado. 

 

Cableado entre módulos 

- Para módulos que no incluyen cables de conexión el instalador debe proveer el cable 
requerido según la Sección VI.3.  
a) Si la terminal de conexión no es del tipo con conectores de opresión por tornillo, la 

conexión eléctrica del cableado tanto en la configuración serie entre módulos ó para el 
cableado de salida, debe hacerse con terminales tipo ojillo. La unión entre la terminal y 
el conductor debe hacerse con la herramienta adecuada para tal efecto, unión por 
opresión, no aplastada.  

 
b) En caso de que la terminal del módulo tenga conectores de presión con tornillo, la 
conexión del cable en dicha terminal debe hacerse al momento torsional (torque) que se 
recomienda por el fabricante del módulo o según valores recomendados en la tabla 
siguiente provista por la norma NMX-J-508-ANCE-2010.  
 

Diámetro nominal del tornillo 
(mm) 

Momento 
torsional 
mínimo 

(Nm) 

Momento 
torsional 
máximo 

(Nm) 
Hasta 2,8 0,20 0,40 
Mayor que 2,8 hasta 3,0 0,25 0,50 
Mayor que 3,0 hasta 3,2 0,30 0,60 
Mayor que 3,2 hasta 3,6 0,40 0,80 
Mayor que 3,6 hasta 4,1 0,70 1,2 
Mayor que 4,1 hasta 4,7 0,80 1,8 
Mayor que 4,7 hasta 5,3 0,90 2,0 
Mayores que 5,3 1,10 2,5(1) 
(1) Para diámetros del tornillo mayores que 5,3 mm puede aplicarse el 
Momento Torsional (Par de apriete) máximo que indique en el producto, 
instructivo o empaque. 

 
Para realizar las conexiones anteriores la punta del cable debe pelarse (eliminación de una 
porción del aislante que lo protege) una distancia igual a la distancia de penetración del 
cable tanto en la terminal de ojillo como en la terminal de opresión, según sea el caso.  
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- Para módulos que incluyan cables de conexión con conectores especiales (el más común 
es el MC 4) para su interconexión provistos por el fabricante, la conexión en serie entre 
ellos se hará conectando el “macho” de un módulo con la “hembra” del siguiente, y así 
sucesivamente hasta terminar la configuración, garantizando siempre que dichas 
conexiones se realicen tanto eléctrica como mecánicamente seguras. La conexión en 
paralelo de GFV’s que tienen integrado cables con conectores debe hacerse en un bus 
metálico de paralelismo usando los tornillos de opresión para tal caso.  

- El cableado entre módulos debe sujetarse a la estructura metálica usando cinchos de 
amarre especiales para intemperie. 

- Los conductores de salida del módulo, panel o arreglo fotovoltaico, positivo y negativo, 
deben estar marcados e identificados, y satisfacer el requerimiento de la sección VI.3. 
Estos, deben llegar a una caja de conexión desde donde se conecte hasta el TAB.  

- Si los cables de salida del módulo, panel o arreglo fotovoltaico no son para intemperie, 
estos deben seleccionarse de acuerdo a la Sección VI. 3 y canalizarse en una tubería de 
aluminio con recubrimiento de PVC para intemperie (del tipo Liquid Tight para intemperie) 
con un diámetro adecuado al número de cables que contendrá. 

- Las canalizaciones deben sujetarse a la estructura con abrazaderas metálicas del tipo 
“tornillo sin fin” especiales para intemperie. 

- En ningún caso se aceptan empalmes de cables ni en el circuito de salida fotovoltaica o 
salida del inversor. Los cables que se utilizan deben tener la longitud necesaria para llevar 
a cabo la conexión y no realizar empalmes dentro de canalizaciones cerradas, por lo que 
todos los cables deben ser continuos y sin empalmes intermedios. 

- En todos los puntos de conexión se dispondrá de un excedente de cable para evitar 
tensiones mecánicas. El tamaño del excedente no debe ser mayor a 15 cm.  

- El proveedor deberá proporcionar una terminal con conector opresor en cada módulo para 
el cable de puesta a tierra. 

- El cable de puesta a tierra para los módulos deberá ser continuo hasta el punto general de 
conexión a tierra del sistema y este punto debe ser lo más cercano posible al arreglo 
fotovoltaico. 

- No se acepta conexión en “margarita” en la caja de conexión de los módulos para la 
conexión en paralelo de módulos, paneles o arreglos fotovoltaicos. 

- Las conexiones en paralelo de módulos, paneles o arreglos fotovoltaicos debe hacerse en 
una barra metálica de paralelismo ó “bus” que este contenido en una caja de conexión. La 
capacidad de conducción del “bus” de paralelismo debe seleccionarse con una magnitud 
de 1.56 veces la suma de las corrientes de corto circuito de cada módulo, panel o arreglo 
fotovoltaico que se tengan que conectar en paralelo en el bus. 

- Las barras o bus de conexión deben estar soportados en una base aislante y certificados 
para los tensión eléctricas que se manejen en el circuito. 
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Colores de aislamiento en los cables 

 

- Los colores de aislamiento en los conductores, tanto para sección en corriente alterna 
como en corriente directa deben satisfacer lo requerido por la Norma NOM-001-SEDE-
vigente:  
a) Corriente directa: negro o rojo para el positivo; blanco para el negativo. 
b) Corriente alterna: para la fase, cualquier color excepto blanco, gris claro, o verde; para 

el neutro, blanco o gris claro. 
c) Para el conductor de puesta a tierra: se permite el uso de conductores sin aislamiento, 

o con aislamiento color verde o verde con franja amarilla.  
- Se debe respetar código de colores para los cables a usar entre MFV, controlador, 

inversor, caja de desconexión y  puesta a tierra.  
- En el caso de conexión de módulos en serie, el cable entre módulos FV puede ser del 

mismo color que no sea rojo, verde o blanco. 
 

 

VII.4 Cajas de conexión o desconexión 

 

- Las cajas de conexiones deben instalarse de forma segura y en sitios accesibles. 
- Las cajas de conexión y envolventes utilizadas deben estar certificados para su uso 

específico por la NOM-003-SCFI vigente. Todas las cajas de conexión deben sellarse de 
manera que se evite la entrada de humedad, agua, polvo, insectos o agentes extraños. 

- Las entradas de cables o tubería conduit a las cajas de conexión deben quedar selladas 
usando los conectores apropiados para ellos. 

- Exceptuando por la barra o bus para tierra física, todos los artefactos que estén contenidos 
en la caja de desconexión deben estar montados sobre una base aislante certificada para 
600 V. 

- En la caja de desconexión se debe instalar: el interruptor que aísla el arreglo fotovoltaico 
del acondicionador de energía (Controlador y/o Acondicionador de energía), las barras o 
bus de paralelismo positiva y negativa, el dispositivo protector contra corrientes de retorno, 
el dispositivo supresor contra descargas atmosféricas y la barra metálica o bus para un 
punto de puesta a tierra local o general, según sea el caso. 

- Los cables de entrada y salida en la caja de desconexión deben llegar o salir en 
canalizaciones según se indica en la Sección VI.3 usando conectores apropiados para 
dicha tubería que impidan la entrada de polvo, agua y animales. 
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VII.5 PUESTA A TIERRA 

 

VII.5.1 Partes Metálicas 
Todas las partes metálicas del sistema fotovoltaico como son el marco de cada MFV, la 
estructura, las envolventes de los equipos (controlador y/o inversor), cajas de conexión o de 
paso, deben colocarse a tierra mediante un conductor de puesta a tierra sin importar la 
tensión eléctrica. 

- El marco metálico de cada uno de los módulos del arreglo fotovoltaico debe conectarse a 
tierra con un conductor continuo, es decir, sin empalmes.  

- El conductor de puesta a tierra para los marcos de módulos debe ser conectado en cada 
uno de ellos con una zapata terminal tipo compresión de cobre estañado ó aluminio 
estañado. Dicha zapata debe sujetarse al marco metálico con un tornillo de acero 
inoxidable tipo pija o tornillo con tuerca mecánico con arandela de presión y de “estrella”, 
todo el conjunto en acero inoxidable.  

- La unión mecánica entre el marco del módulo y la zapata terminal, así como la conexión 
del conductor de puesta a tierra y la zapata terminal deben protegerse con un líquido 
retardador de corrosión galvánica.  

- El cable de puesta a tierra del marco de módulos debe llegar y conectarse en la barra o 
bus de tierra local o general, según sea el caso. 

- Las partes metálicas que compongan a la estructura de soporte deben tener un conductor 
de puesta a tierra.  

- El conductor de puesta a tierra de las partes metálicas para la estructura debe atornillarse 
a ésta usando una zapata terminal idéntica a la que se use en los marcos de los módulos, 
usando la misma técnica y protección anticorrosiva recomendada. 

- Los conductores de puesta a tierra para el marco de los módulos y de la estructura deben 
llegar a la caja de desconexión en donde se encuentre la barra o bus de tierra local o 
general, según sea el caso. 

- La conexión del cable de puesta a tierra en la barra o bus de tierra local o general debe 
hacerse mediante el tornillo de opresión del bus o usando una zapata terminal, en donde el 
cable este debidamente aprisionado con el par de apriete recomendado en la tabla provista 
en la Sección VII.3 
 
 
VII.5.2 Conductores de corriente 

 

- Si el circuito de salida fotovoltaico tiene un conductor de corriente puesto a tierra, la 
conexión de puesta a tierra debe hacerse en un solo punto que corresponda a la barra o 
bus de tierra local o general, según sea el caso. De ahí parte el conductor de puesta a 
tierra general hacia el electrodo de puesta a tierra 

- Por conveniencia en la instalación, el “bus” general de puesta a tierra debe estar contenido 
en la misma caja que contiene a los medios de desconexión del circuito fotovoltaico.  
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VII.5.3 Conexión en el electrodo de puesta a tierra. 

 

La unión entre el electrodo de puesta a tierra y el conductor principal de puesta a tierra 
será soldada con soldadura tipo exotérmica o de alta temperatura. 

 
VII.5.3 Dispositivo de protección contra descargas atmosféricas. 

  

- Si la distancia entre la caja de desconexión y el inversor es mayor a 10 metros se debe 
colocar un dispositivo de protección contra descargas atmosféricas a la entrada del 
inversor. En caso de que el inversor tenga integrado el dispositivo ya no es 
necesario. 

- Si la distancia entre la salida del inversor y el tablero de cargas es mayor que 10 m se 
debe colocar un dispositivo de protección contra descargas atmosféricas a la entrada 
del tablero de distribución. 

- Los conductores empleados para la conexión de los dispositivos contra descargas 
atmosféricas a las líneas y a tierra no debe ser más largos de lo necesario y deben 
evitarse dobleces innecesarios. 

- La conexión de la protección contra descargas atmosféricas se debe realizar de 
acuerdo a la NOM-001-SEDE vigente. 
 

VII.5 El arreglo de Módulos Fotovoltaicos, debe de cumplir con: 

 

- Se debe evitar obstáculos que proyecten sombra sobre los GFV’s a lo largo del día y del 
año, en caso necesario se ajustara la altura. 

- El arreglo debe estar orientado hacia el sur verdadero con el ángulo de inclinación 
calculado para el mes critico considerando la latitud – 19 ° para México. 

- Cuando no se indique el mes critico la inclinación del arreglo fotovoltaico respecto a la 
horizontal será igual a la latitud del lugar ± 5° 

- Las cajas de conexión de los MFV deben quedar accesibles, sin obstrucción por la 
estructura. 

- Los MFV deben sujetarse cada uno al menos con 4 tornillos y cada tornillo con rondanas 
planas y de presión resistentes a la corrosión. En el caso de módulos individuales se debe 
de garantizar en su instalación una separación de al menos 7 mm entre ellos (que es el 
espesor de un tornillo de ¼”Φ). 

- Los cables conductores o ductos de conducción deben quedar protegidos de la luz directa 
y ajustados firmemente a la estructura mediante cinchos de amarre (cinchos o corbatas de 
plástico de color negro) o abrazaderas tipo sin fin de acero inoxidable. 

- El controlador y/o Acondicionador de energía no deberá quedar expuesto al sol, y, en caso 
de microinversores, estar situado en la parte más alta posterior del arreglo fotovoltaico. 
Asimismo, debe estar sujeto a la estructura mediante elementos metálicos inoxidables. 
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VII.6 Los sistemas de seguridad deben cumplir con: 

 

- La caja de desconexión debe quedar situada en un lugar accesible al usuario 

- La caja de desconexión debe ser de un tamaño tal que los componentes que se instalen 
como son interruptores, bus de conexión, etc. se distribuyan adecuadamente. 

- Se sugiere que el Punto General de Conexión de Puesta a Tierra debe localizarse en la 
caja de desconexión que contiene al circuito de salida de la fuente de Energía Fotovoltaica. 

- Utilizar componentes aprobados para la utilización en SFV. 
 

VII.7 El watthorimetro del GFV, debe cumplir con lo siguiente: 

 

- Indicar marca, modelo, especificaciones, fabricante o importador responsable 
- Tener la capacidad para el manejo de energía de acuerdo al diseño del sistema 

fotovoltaico 
- Debe ser compatible con la corriente y tensión eléctrica del arreglo fotovoltaico. 
- Contar con un gabinete grado IP65 o superior, contar con tablilla de conexión y protección 

contra descargas eléctricas y conexión a tierra. 
- Contar con un 0,2% mínimo de exactitud 
- Contar con certificación NOM, NMX o norma internacional* 
- Hacer referencia al M1 y solamente para inversores que no integren un wathorimetro.  
*Sólo si la certificación del producto puede ser verificada con el organismo de certificación que emite el certificado. 

 

VII.8 El Dimensionamiento y capacidad de conducción de corriente eléctrica de los 
circuitos, debe de ser de acuerdo a lo siguiente: 

 

- La capacidad de conducción de corriente eléctrica de los conductores y la especificación o 
ajuste de los dispositivos de protección contra sobrecorriente en un circuito de un sistema 
solar fotovoltaico no deben ser menores que 125 % de la corriente eléctrica calculada de 
acuerdo a lo siguiente: 

- Excepción: Los circuitos que contengan un ensamble cuyo conjunto de dispositivos de 
protección contra sobrecorriente están especificados para operación continúa a 100 % de 
su capacidad. 

- NOTA: Se permite usar el dispositivo de protección contra sobrecorriente del valor nominal inmediato superior 
a la capacidad de conducción de corriente de los conductores que proteja 

- Cálculo de la corriente eléctrica de los circuitos. La corriente eléctrica para cada 
circuito individual debe calcularse como sigue: 

o Circuitos de la fuente fotovoltaica. La suma de la corriente eléctrica especificada 
de corto circuito de los módulos en paralelo multiplicado por 1.56 de acuerdo a la 
Norma NOM 001-SEDE vigente. 
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o Circuito de salida fotovoltaica. La corriente eléctrica especificada de corto circuito 
de la fuente de energía fotovoltaica multiplicada por 1.56 de acuerdo a la Norma 
NOM 001-SEDE vigente. 

o Circuito de salida del inversor. La corriente eléctrica de salida especificada del 
inversor o de la unidad de acondicionamiento de potencia. 

o Circuito de entrada de un inversor autónomo. La corriente eléctrica especificada 
de entrada del inversor autónomo cuando el inversor está produciendo su potencia 
especificada a la menor tensión eléctrica de entrada. 

- Sistemas con tensiones eléctricas múltiples de corriente directa En una fuente 
fotovoltaica que tiene múltiples tensiones eléctricas de salida y que emplea un conductor 
común de retorno, la capacidad de conducción de corriente del conductor de retorno no 
debe ser menor que la suma de las capacidades de los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente de los circuitos individuales de salida. 

 

VIII. PRUEBAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO. 
 

Todos los sistemas fotovoltaicos deben cumplir satisfactoriamente con las pruebas de 
desempeño establecidas en el presente documento, las cuales son las siguientes: 
- Medición de la característica corriente tensión de dispositivos fotovoltaicos de acuerdo 

a la NMX-J-643/1-ANCE-2011(Aplica únicamente al Modulo Fotovoltaico). Obtenida 
por el laboratorio de ANCE y/o laboratorio nacional evaluado y aprobado por ANCE. 
En caso de no haber infraestructura en el país se acepta la curva otorgada por el 
fabricante, sin embargo, al contar con la infraestructura (laboratorio) se dará un plazo 
de 180 días para obtener el dictamen de cumplimiento correspondiente. Lo anterior se 
llevará a cabo de acuerdo al numeral XII del presente documento  

- Prueba de rendimiento de energía (caracterización del sistema) de los módulos 
fotovoltaicos y de eficiencia de la conversión Corriente Directa / Corriente Alterna 
realizado por un laboratorio nacional evaluado y aprobado por el organismo de 
certificación  

- Prueba de aceptación técnica y de funcionamiento realizada por un laboratorio 
nacional evaluado y aprobado por el organismo de certificación  

 

IX. PERSONAL 
 

Todo el personal involucrado con el dimensionamiento e instalación de los Sistemas 
Fotovoltaicos debe contar con la capacitación necesaria para llevar a cabo sus 
actividades correctamente, por lo que deben presentar evidencia aprobatoria de 
cursos de capacitación con un mínimo de 40 h. Asimismo, cuando se cuente con el 
estándar de competencia laboral en la instalación de sistemas fotovoltaicos el 
personal responsable de llevar a cabo la instalación de los sistemas Fotovoltaicos 
debe contar con el Certificado de competencia laboral emitido por CONOCER.    
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X. DOCUMENTOS TÉCNICOS A ENTREGAR, INSTRUCCIONES Y 
GARANTIAS. 

 
El vendedor o proveedor está obligado a presentar al usuario final lo siguiente: 
 

a) Relación de partes y componentes del sistema fotovoltaico. 
b) Dimensionamiento del sistema, memoria de cálculo incluyendo curvas de eficiencia 

de operación del sistema 
c) Manual de operación del sistema y de recomendaciones de uso, incluyendo 

protocolo de inspección y mantenimiento, información técnica relevante del equipo 
y relación de posibles causas de falla 

d) Diagrama eléctrico simplificado de la instalación. Un ejemplo se muestra en la 
Figura No. 8. 

e) Resultados de la prueba de aceptación 
f) Capacitación al usuario final, dando una explicación clara sobre el funcionamiento, 

operación y mantenimiento preventivo del sistema, indicando las partes y 
componentes del mismo, así como las posibles falla y corrección inmediata. 
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FIGURA 8.- Diagrama eléctrico de un Sistema Solar Fotovoltaico interactivo. 
 

g) Garantía por escrito al usuario final de los componentes del sistema, de acuerdo a 
la NOM 024-SCFI y a lo siguiente: 
Panel fotovoltaico: 10 años con al menos 90 % de la potencia máxima de salida y  
a los 20 años con al menos 80 % de la potencia máxima de salida. 
Inversor, controlador y/o acondicionador de energía (garantía): 5 años. 
Estructura para módulos fotovoltaicos (vida útil): de 20 años 
Instalación eléctrica (vida útil):20 años 
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XI. EMISIÓN DE DICTAMENES. 
 
La información ingresada a ANCE será analizada para verificar que este a acuerdo a lo que 
se indica en la presente especificación, en caso de no cumplir con lo solicitado (información 
técnica y legal) se emitirá un comunicado al solicitante del servicio en el que se le indica las 
desviaciones encontradas. Por otra parte, de estar la información completa y concisa se 
emitirá un aviso de visita en campo para llevar a cabo  una inspección en las instalaciones 
del solicitante con la finalidad de cuenta con la infraestructura indicada para dar servicio y 
garantía de los sistemas fotovoltaicos. Una vez que se lleve a cabo el análisis documental, 
de pruebas y de visita en sitio se podrá emitir el documento correspondiente. Dictamen de 
Cumplimiento, si se cumple satisfactoriamente con todo lo solicitado en el presente 
documento ó Dictamen Negativo en caso de que no se cumpla con alguno o algunos de los 
requisitos solicitado en el presente documento. Asimismo, de tener sistemas previamente 
instalados, estos serán verificados para ver el grado de cumplimiento con las 
especificaciones solicitadas y poder emitir el dictamen correspondiente. 
 
El Dictamen de Cumplimiento tiene una vigencia de 1 año sin embargo el dictamen de 
cumplimiento podrá cancelarse por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. Cuando el titular no proporcione en forma oportuna y completa a la ANCE la información o 
las muestras para el seguimiento, que le sean requeridas respecto a su dictamen; 
II. Cuando los productos cubiertos dejen de cumplir con alguno de los requisitos de la 
presente especificación; 
III. Cuando el titular impida u obstaculice las funciones de seguimiento, verificación o 
vigilancia; 
IV. Cuando se dejen de cumplir las condiciones y requisitos bajo los cuales se otorgó el 
dictamen; 
V. Cuando lo solicite su titular; 
VI. Cuando su titular haya proporcionado información falsa; o 
La cancelación conllevará la prohibición de que sus sistemas fotovoltaicos se ostenten como 
sistemas dictaminados así como la prohibición de utilizar cualquier tipo de información que 
sugiera que los sistemas en cuestión están dictaminados. 
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XII. VIGILANCIA 
 
La vigilancia del cumplimiento con las especificaciones, está a cargo de ANCE quien emite 
el Dictamen de cumplimiento, por lo cual el solicitante está obligado a recibir al menos una 
visita de verificación durante la vigencia de su dictamen, para lo cual debe de dar todas las 
facilidades para llevar a cabo la visita, la cual  se programa de manera aleatoria en cualquier 
instalación hecha por el solicitante, por lo que se debe enviar al organismo un listado con 
numero de sistemas instalados, fecha, dirección completa, cuando le sea requerido por 
ANCE. De demostrar el cumplimiento, el dictamen podrá ser renovado con un año más de 
vigencia, caso contrario, el dictamen será cancelado, de acuerdo al numeral XI del presente 
documento. 
 

XIII. REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 
 
La presente especificación es susceptible de tener revisiones de acuerdo a los 
requerimientos tecnológicos, entrada en vigor de normas, actualización de referencias, etc. 
Para lo cual se avisará a los interesados al respecto de los cambios para adecuarse a ellos, 
otorgando un plazo para evidenciar el cumplimiento con la nueva especificación. 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

Incisos Observaciones 

IV Se agregan normas de referencia 

V Se cambia: Acondicionador de Potencia (AP) por Equipo de 
Conversión de Energía (ECE) acorde a la norma NMX-J-656/1-ANCE 

Varios Se modifican términos para aclarar o ser conforme a normas de 
referencia. 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Ninguna 
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